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Gratulujemy… 
… wyboru systemu Siemens Synco™ living i dziękujemy za zakup centralki 
mieszkaniowej! 
 
W niniejszej instrukcji obsługi opisano sposób obsługi centralki mieszkaniowej 
i innych elementów systemu.  
 

Zastosowane symbole 
Symbole wyświetlane na wyświetlaczu centralki mieszkaniowej opisano 
w punkcie „Symbole na wyświetlaczu” na stronie 24. Ponadto w niniejszym 
dokumencie używane są następujące symbole:  

 

 
Ten symbol zwraca uwagę na ważne informacje, których należy 
przestrzegać, aby zapewnić bezpieczną pracę instalacji. 
 

 
Ten symbol oznacza dodatkowe informacje, uwagi i praktyczne porady 
w zakresie ustawień i obsługi różnych jednostek i systemu. 
 

 
Ten symbol oznacza uwagi dotyczące utylizacji. 
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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 

 
Odpowiedzialność w zakresie produktów 

  Produkty mogą być używane tylko w instalacjach wewnątrz 
budynków i tylko do opisanych zastosowań. 

 Należy przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa 
(dotyczących montażu itp.). 

 Nie wolno otwierać urządzeń. Warunki gwarancji firmy Siemens 
ulegną anulowaniu, jeśli nie będą przestrzegane. 

 Jeśli urządzenie nie działa lub jest uszkodzone, należy natychmiast 
odłączyć je od źródła zasilania i wymienić. 

 Dokładność danych technicznych związanych z zastosowaniem jest 
gwarantowana tylko w związku z systemem Siemens Synco™ living. 
W przypadku korzystania z niezatwierdzonych przez firmę Siemens 
produktów innych firm zapewnienie funkcjonalności należy do 
użytkownika. W takim przypadku firma Siemens nie będzie świadczyć
żadnych usług ani nie zapewnia gwarancji. 

 

 



 

11 / 118 

Siemens: Synco™ living CE1B2740pl 

Building Technologies Przegląd systemu 10.06.2011 

Przegląd systemu 
Funkcje systemu 
 

System Synco™ living oferuje użytkownikowi wybór wielu funkcji. Oprócz 
sterowania klimatem pomieszczeń i przygotowaniem CWU system umożliwia 
sterowanie systemem wentylacji, oświetleniem i żaluzjami, monitorowanie 
czujników dymu i kontaktronów okiennych/drzwiowych oraz detektorów 
zalania, ogłaszanie alarmów za pomocą syren, uruchamianie klimatyzatorów, 
a także gromadzenie i wyświetlanie danych o zużyciu energii. 
 

Centralka mieszkaniowa 
 

  

 

Centralka mieszkaniowa QAX903 lub QAX913 
Sercem systemu jest centralka mieszkaniowa. 
Umożliwia ona działanie całego systemu i zapewnia 
komunikację między różnymi urządzeniami. 

 

Ogrzewanie/chłodzenie 

Modele/kombinacje 
 

Ogrzewanie i (lub) chłodzenie można przeprowadzać w przypadku różnych 
typów urządzeń oraz w różnych kombinacjach: 

Ogrzewanie 

 Ogrzewanie grzejnikowe (w danym pomieszczeniu) 
 Ogrzewanie podłogowe (w danym pomieszczeniu) 
 Klimatyzator (w danym pomieszczeniu) 
 
Chłodzenie 

 Centralne (cały apartament) za pomocą 2-rurowego systemu ogrzewania/ 
chłodzenia 

 Wyjście uruchomienia chłodzenia do jednostki zewnętrznej (w danym 
pomieszczeniu) 

 Klimatyzator (w danym pomieszczeniu) 
 Chłodzenie wymiennikowe/podłogowe (w danym pomieszczeniu) za 

pośrednictwem 2-rurowego systemu ogrzewania/chłodzenia. 
 

Tryb ogrzewania/chłodzenia 
 

W poszczególnych pomieszczeniach można ustawić tylko ogrzewanie, tylko 
chłodzenie, bądź automatyczne przełączanie pomiędzy tymi dwoma trybami 
pracy. 

Centralka mieszkaniowa przełącza tryby chłodzenia i ogrzewania w całym 
apartamencie lub w poszczególnych pomieszczeniach według zaprogramowanych 
ustawień. 
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W przypadku instalacji w pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzatory 
sterowane oddzielnie (np. klimatyzator sterowany modułem firmy 
Zennio) zapewnione jest ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczeń 
niezależne od siebie. 

 
Pomieszczenia są grupowane w jeden apartament. Możliwe jest wówczas 
ustawienie trybów pracy oraz programu wakacyjnego/dzień specjalny 
w odniesieniu do całego apartamentu. Tryb pracy dla całego apartamentu 
pozwala na zniesienie (ma wyższy priorytet) trybów pracy poszczególnych 
pomieszczeń. 
 

Wartości zadane temperatury w pomieszczeniu 
 

Wartości zadane temperatury wewnętrznej w trybie ogrzewania lub chłodzenia 
mogą być ustawione indywidualnie dla poszczególnych pomieszczeń i trybów 
pracy (Komfort, Prekomfort, Ekonomiczny lub Ochrona). 

Tryb pracy danego pomieszczenia może zostać ustawiony lub automatycznie 
zmieniony w oparciu o odpowiedni przełącznik czasowy. 
 

 
Przełącznik czasowy pomieszczenia wpływa na ogrzewanie i chłodzenie. 
Możliwe jest też ustawienie osobnych przełączników czasowych dla 
wentylacji i CWU. 

 

Sterowanie ogrzewaniem 
 

Centralka mieszkaniowa gromadzi dane o zapotrzebowaniu cieplnym 
poszczególnych pomieszczeń z danej grupy pomieszczeń i przekazuje łączne 
zapotrzebowanie cieplne do regulatora źródła ciepła. 

Centralka przesyła do regulatora wielofunkcyjnego informacje dotyczące 
wstępnego sterowania daną grupą pomieszczeń, wartości zadane temperatury 
zasilania oraz żądane ograniczenia minimum lub maksimum temperatury 
powrotu. 

Dodatkowo przesyła ona rzeczywiste wartości i nastawy temperatury 
w pomieszczeniach do regulatorów obiegu grzewczego i siłowników zaworów 
grzejnikowych, które następnie obliczają sygnały pozycjonujące. 

Sygnały pozycjonujące dla wielofunkcyjnych przekaźników w regulatorach 
obiegu grzewczego/regulatorach wielofunkcyjnych są generowane przez 
centralkę mieszkaniową. 

W przypadku regulacji temperatury w pomieszczeniu dostępne są następujące 
składniki systemu: 
 

 
 

Zadajnik pomieszczeniowy QAW910 
W zadajniku pomieszczeniowym można wybrać wymagany tryb 
pracy pomieszczenia, wyregulować wartość zadaną temperatury 
w pomieszczeniu oraz ustawić funkcję timera pomieszczenia. 
Zadajnik pomieszczeniowy mierzy także aktualną temperaturę 
w pomieszczeniu.  
Wszystkie dane są przesyłane do centralki mieszkaniowej drogą 
radiową. 
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Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910 
Czujnik mierzy temperaturę w pomieszczeniu i przesyła ją do 
centralki mieszkaniowej przy użyciu sygnału radiowego. 

  

 
 

 

Regulatory obiegu grzewczego RRV912 i RRV918 
Regulatory odbierają wartości zadane i rzeczywiste 
z poszczególnych pomieszczeń od centralki 
mieszkaniowej (za pośrednictwem sygnału radiowego) 
i przekazują wynikowe sygnały pozycjonujące do 
podłączonych kablowo siłowników. 
Umożliwiają także bezpośrednie podłączenie pompy 
apartamentu oraz przygotowania CWU. 

  

 
 

Regulator wielofunkcyjny RRV934 
Otrzymuje od centralki mieszkaniowej (drogą radiową) 
wartości zadane temperatury zasilania przypisanych 
mu grup pomieszczeń i zgodnie z tym reguluje 
temperatury zasilania. 
W tym celu regulator dokonuje pomiaru temperatury 
zasilania i steruje podłączonymi kablowo siłownikami 
w odpowiedniej grupie pomieszczeń. 
Regulator wstępny pozwala dodatkowo na określenie 
minimalnej i maksymalnej temperatury powrotu.  

  

 

Siłownik regulacyjny SSA955 do zaworu 
grzejnikowego  
Siłownik odbiera z centralki mieszkaniowej wartość 
zadaną i rzeczywistą (pod warunkiem, że w układzie 
znajduje się pomieszczeniowy czujnik temperatury 
lub zadajnik pomieszczeniowy) dla danego 
pomieszczenia przy użyciu sygnału radiowego 
i odpowiednio ustawia zawór grzejnikowy. 
Jeśli nie zainstalowano pomieszczeniowego czujnika 
temperatury ani zadajnika pomieszczeniowego, 
siłownik zaworu grzejnikowego jako rzeczywistą 
wartość wykorzystuje zmierzoną przez siebie 
temperaturę w pomieszczeniu. 

  

 

Kontaktron drzwiowy/okienny wave AP 260 
Kiedy drzwi lub okno w pomieszczeniu pozostawiono 
otwarte, siłownik pozostawia zawór grzejnikowy w 
bieżącym położeniu, aby nie marnować energii. Jeśli 
okno pozostaje otwarte po upływie maksymalnego 
czasu funkcji wietrzenia, wówczas tryb pracy w danym 
pomieszczeniu jest obniżany do trybu Ochrona. 
Funkcja ta działa w przypadku podłączonych kablowo 
siłowników używanych z regulatorami obiegu 
grzewczego RRV912/RRV918 oraz bezprzewodowymi 
siłownikami SSA955 do zaworów grzejnikowych. 
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Chłodzenie 
 

Chłodzenie jest uruchamiane na podstawie trybu pracy odpowiedniego 
pomieszczenia oraz temperatury zmieszania powietrza zewnętrznego. 
Pomieszczenie nie może być w trybie ogrzewania. 

Jeśli styki drzwiowe i okienne są rozwarte, centralka mieszkaniowa może 
zablokować chłodzenie danego pomieszczenia. 

Chłodzenie może być uruchamiane dla poszczególnych pomieszczeń lub dla 
całego apartamentu (w przypadku chłodzenia centralnego). 

Wartość zadana jest określana na podstawie bieżącego trybu pracy dla 
pomieszczenia (ustawianego ręcznie lub według przełącznika czasowego dla 
pomieszczenia). Zadajnik pomieszczeniowy służy jako czujnik temperatury 
w pomieszczeniu z możliwością określenia wartości zadanej. 

W przypadku chłodzenia centralnego (cały apartament) lub chłodzenia 
wymiennikowego/podłogowego (w danym pomieszczeniu) przy zastosowaniu 
typowego 2-rurowego systemu ogrzewania/chłodzenia, chłodzenie jest 
przeprowadzane przy użyciu tych samych składników jak przy sterowaniu 
ogrzewaniem. 
 

Sterowanie wentylacją 
 

Centralka mieszkaniowa jest wyposażona w przełącznik czasowy wentylacji, 
umożliwiający określenie 6 punktów przełączania dla każdego dnia tygodnia 
oraz dla jednego dnia specjalnego. Każdy punkt przełączania umożliwia 
przełączanie między trybami pracy wentylacji (Komfort, Prekomfort 
i Ekonomiczny). 

Sterowanie stopniem wentylacji przebiega przy użyciu danych o jakości 
powietrza, wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, bieżącego trybu 
pracy w apartamencie (Komfort, Prekomfort, Ekonomiczny, Ochrona) lub 
przez wybór stopnia wentylacji. Wartości zadane stopnia ulegają zmianie na 
podstawie przełącznika czasowego wentylacji, który działa niezależnie od 
ogrzewania i chłodzenia. 

Krótkotrwałe zanieczyszczenia powietrza można usunąć, korzystając z funkcji 
wentylacji wymuszonej. 

W przypadku krótkich okresów nieobecności można ustawić tryb nieobecności. 
W przypadku dłuższych okresów nieobecności należy zastosować program 
wakacyjny. 

Sterowanie wentylacją zmienia się na skutek otwierania okien (jeśli 
zainstalowano kontaktrony okienne), obecności dymu (jeśli są podłączone 
czujniki dymu) oraz danych z zewnętrznych styków dla wentylacji. 

Chłodzenie nocne można stosować w celu chłodzenia pomieszczeń z 
możliwością obejścia odzysku ciepła (bypass). 
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Regulator wielofunkcyjny RRV934 
Regulator wielofunkcyjny umożliwia sterowanie 
stopniem wentylacji oraz obejście odzysku ciepła. 
Jest także wyposażony w wejścia do podłączenia 
czujników jakości powietrza i wilgotności. Pozostałe 
wejścia i wyjścia są uniwersalne. 

 

Przygotowanie CWU (tylko jednostka QAX913) 
 

Centralka mieszkaniowa QAX913 steruje przygotowaniem CWU w lokalnie 
podłączonym bojlerze lub umożliwia zdalną obsługę bojlera podłączonego do 
regulatora źródła ciepła bądź innej centralki mieszkaniowej. 

W tym celu centralka mieszkaniowa jest wyposażona w 7-dniowy przełącznik 
czasowy CWU z 6 punktami przełączania dziennie między trybami Normalny 
i Zredukowany. 

Centralka mieszkaniowa może także służyć do uruchamiania wymuszonego 
ładowania bojlera CWU. Bieżąca temperatura CWU jest pokazana na 
wyświetlaczu centralki mieszkaniowej. 
 

Stacja pogodowa 
 

Centralka mieszkaniowa odbiera dane o temperaturze zewnętrznej i ciśnieniu 
atmosferycznym z czujnika meteo. 
  

   

Czujnik meteo QAC910 
Czujnik meteo mierzy temperaturę zewnętrzną oraz 
bezwzględne ciśnienie atmosferyczne i wysyła te dane do 
centralki mieszkaniowej przy użyciu sygnału radiowego. 

 
Bieżące zmierzone wartości temperatury zewnętrznej oraz ciśnienia 
atmosferycznego, a także trend zmian ciśnienia, są wyświetlane na stronie 
głównej. Zmiana ciśnienia atmosferycznego w ciągu ostatnich 3 godzin jest 
wyświetlana z symbolem strzałki. 

Ponadto na podstawie zmian ciśnienia atmosferycznego oraz jego bezwzględnej 
wartości jest określany trend pogodowy (słonecznie, częściowe zachmurzenie, 
deszczowo), który jest wyświetlany na stronie głównej w postaci symbolu. Brana 
pod uwagę jest również wprowadzona wysokość lokalizacji nad poziomem 
morza. 

Zmiany temperatury zewnętrznej i ciśnienia atmosferycznego w ciągu ostatnich 
24 godzin mogą być wyświetlane na 2 stronach informacyjnych. 
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Sterowanie oświetleniem i żaluzjami (tylko jednostka 
QAX913) 
 

Centralka mieszkaniowa QAX913 umożliwia sterowanie oświetleniem 
i żaluzjami. 
 

Sterowanie oświetleniem 

Podłączone lampy można ściemniać i włączać/wyłączać zarówno za 
pośrednictwem centralki mieszkaniowej, jak również przy użyciu przełączników 
zewnętrznych (przekaźników).  

Można zapisać wszystkie ustawienia oświetlenia jako scenę i przywołać je 
w razie potrzeby. 

Oprócz ręcznego wprowadzania ustawień oświetlenia można je też 
wprowadzać przez wbudowany przełącznik czasowy, funkcję symulacji 
obecności lub zdarzenia. 
 

Sterowanie żaluzjami 

Żaluzjami można sterować krokowo za pomocą centralki mieszkaniowej lub 
przełączników zewnętrznych (przekaźników), można je także całkowicie 
zamykać lub otwierać, naciskając przycisk. 

Wszystkie ustawienia żaluzji (całkowicie otwarte lub całkowicie zamknięte) 
można zapisać jako scenę i przywołać je w razie potrzeby. 

Żaluzje można regulować ręcznie lub przez wewnętrzny przełącznik czasowy 
bądź zdarzenia. 
 

 
Ustawienia oświetlenia i położenia żaluzji można łącznie zapisać jako 
scenę lub przywołując scenę łącznie nastawiać. 

 

Obsługa oświetlenia i żaluzji 

Oświetleniem i żaluzjami można sterować za pomocą programowalnych 
przycisków centralki mieszkaniowej. 
 

 
Operacja ta wymaga, aby światła i siłowniki żaluzji były wyposażone w 
funkcję połączenia w standardzie KNX-RF (KRF960, KRF961, 
Siemens GAMMA wave lub Hager tebis TX radiowy) lub KNX TP1. 

 

Funkcje nadzoru (tylko jednostka QAX913) 
 

Centralka mieszkaniowa QAX913 monitoruje podłączone kontaktrony okienne 
i drzwiowe, czujniki dymu, gazu, CO i detektory zalania, a w razie potrzeby 
uruchamia odpowiednie ochronne urządzenie odłączające.  
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Detektor zalania QFP910 
Detektor zalania wykrywa wodę za pośrednictwem 2 
elektrod i uruchamia alarm.  
Alarm dotyczący wycieku wody jest przekazywany do 
centralki mieszkaniowej przy użyciu sygnału radiowego. 

  

 

Kontaktron drzwiowy/okienny wave AP260 (radiowy) 
Styki drzwiowe/okienne wykrywają otwarcie drzwi lub 
okna i przesyłają te informacje drogą radiową do 
centralki mieszkaniowej. Mogą one także być używane 
jako oddzielne wejścia cyfrowe (np. do monitorowania 
drzwi zamrażarki). 

   

 

Czujnik dymu DELTA reflex z modułem czujnika 
dymu wave UNI M 255 
Czujnik dymu natychmiast wykrywa dym wytwarzany 
przez ogień i uruchamia alarm (migająca dioda LED 
i sygnał dźwiękowy w urządzeniu oraz przesłanie drogą 
radiową sygnału o dymie do centralki mieszkaniowej). 

 

Zdalne sterowanie za pośrednictwem pilota zdalnego 
sterowania (tylko jednostka QAX913) 
 

Pilot umożliwia zdalne sterowanie instalacją. Użytkownicy mogą konfigurować 
funkcję każdego z przycisków (włączenie/wyłączenie nadzoru, alarm 
bezpieczeństwa, alarm paniki, grupy przełączania 1–8). 
   

  

Pilot zdalnego sterowania AFK914/C01 
Pilot zdalnego sterowania umożliwia zdalne sterowanie 
4 funkcjami centralki mieszkaniowej QAX913. 
Po wciśnięciu danego przycisku pilot zdalnego sterowania 
wysyła natychmiast komunikat drogą radiową do centralki 
mieszkaniowej. Centralka mieszkaniowa wysyła następnie 
komunikat potwierdzający do pilota zdalnego sterowania 
i dioda LED na module zapala się.  

 

Gromadzenie danych o zużyciu 
 

Adapter rejestrujący umożliwia na potrzeby gromadzenia danych podłączenie 
zarówno licznika M-bus, jak też licznika impulsowego. Zgromadzone dane są 
wyświetlane na centralce mieszkaniowej i wysyłane do web serwera do 
zdalnego odczytu przez KNX TP1 (opcja). 
  

  

Adapter rejestrujący WRI982 
Do każdego adaptera rejestrującego zużycie mediów 
można podłączyć maksymalnie 3 liczniki M-bus i 2 
liczniki impulsowe. 
Dane o zużyciu są przesyłane do centralki mieszkaniowej 
przy użyciu sygnału radiowego KNX.  
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Alarmy 
 

Na wyświetlaczu centralki mieszkaniowej jest wyświetlany komunikat o błędzie. 
Dodatkowo centralka mieszkaniowa może wygenerować sygnał dźwiękowy 
i przekazać komunikat o błędzie za pośrednictwem magistrali (KNX TP1). 
Centralka mieszkaniowa QAX913 umożliwia również aktywowanie 
zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych (na przykład syren wewnętrznych 
i zewnętrznych) na podstawie analizy stanu styków. 
 

Nadzorowanie urządzeń 
 

Podłączone bezprzewodowo urządzenia komunikacyjne są monitorowane 
w regularnych odstępach czasu. Jeśli brak jest sygnału od urządzeń lub 
baterie są bliskie wyczerpania, na wyświetlaczu centralki mieszkaniowej jest 
wyświetlany komunikat o błędzie.  
 

Składniki systemu 
 

W systemie Synco™ living można używać następujących składników bądź 
łączyć je z nim: 
 

Synco 
 

 

QAX903 
lub 
QAX913 

Centralka mieszkaniowa  
 

 

 

QAW910 Zadajnik pomieszczeniowy 
 

 

  

QAA910 Pomieszczeniowy czujnik 
temperatury 
 

 

    

QAC910 Czujnik meteo 
 

 

 
 

RRV912 Regulator obiegu grzewczego 
Steruje siłownikami 3-stawnymi lub 
2-stawnymi 

 

 
 

RRV918 Regulator obiegu grzewczego 
Steruje maksymalnie ośmioma 
siłownikami 2-stawnymi 
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RRV934 Regulator wielofunkcyjny  
Steruje maksymalnie 3 prędkościami 
wentylatora oraz obejściem odzysku 
ciepła, bądź też steruje dwoma 
niezależnymi grupami pomieszczeń. 
Jest wyposażony w uniwersalne 
wejścia i wyjścia.  

 

  

SSA955 Siłownik regulacyjny do zaworu 
grzejnikowego 

 

  
 

ERF910 Powielacz sygnału radiowego 
(retransmiter)  

 

  

KRF960 Radiowy adapter sieciowy z funkcją 
przełączania 

 

  

KRF961 Radiowy adapter sieciowy z funkcją 
ściemniania (tylko jednostka 
QAX913) 
 

 

  

AFK914/C01 Pilot zdalnego sterowania (tylko 
jednostka QAX913) 
 

 

  
 

QFP910 Detektor zalania (tylko jednostka 
QAX913) 
 

 

  

WRI982 Adapter rejestrujący 
 

 

GAMMA wave 
 

 

Czujnik dymu DELTA reflex z modułem czujnika dymu 
wave UNI M 255 (tylko jednostka QAX913).  
 

 

 

Kontaktron drzwiowy i okienny wave AP260 
(bezprzewodowy)  

 

 

Można także używać urządzeń wykonanwczych do 
oświetlenia i żaluzji GAMMA wave, przycisków, portów 
sterujących i nadajników ręcznych (tylko jednostka 
QAX913). 
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Nadajnik radiowy Hager tebis TX 
 

 

Można używać urządzeń wykonawczych do oświetlenia i 
żaluzji firmy Hager (tylko jednostka QAX913). 

 

 
Centralka mieszkaniowa QAX913 może także sterować urządzeniami 
wykonawczymi do oświetlenia i żaluzji przez KNX TP1 (w trybie S-
mode). Wymaga to konfiguracji z narzędziem ETS (oprogramowanie 
EIB). 
Na potrzeby bezpośredniej wymiany danych między jednostką 
KNX TP1 a modułami radiowymi oświetlenia i żaluzji należy użyć 
specyficznych dla systemu sprzęgaczy. 
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Centralka mieszkaniowa QAX9x3 
Elementy obsługowe 
 

Wszystkie elementy obsługowe znajdują się na przodzie centralki. 

Przykład: Centralka mieszkaniowa QAX913 

 
 

Przyciski udostępniają następujące funkcje: 
 

 

Przycisk wentylacji, przycisk CWU (tylko jednostka QAX913) 
Ten przycisk umożliwia sterowanie wentylacją i przygotowaniem 
CWU. Jeśli skonfigurowana będzie zarówno wentylacja, jak i ciepła 
woda użytkowa, po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone 
menu wyboru umożliwiające wskazanie żądanej funkcji. 
Do ustawienia stopnia wentylacji (Automatyczny, Wył., Stopień 1, 
2, 3) oraz włączenia wentylacji wymuszonej (dłuższe przytrzymanie 
przycisku). 
Tylko jednostka QAX913: Do wyboru tryb pracy CWU 
(Automatyczny/Normalny/Zredukowany/Ochrona) oraz ręcznego 
uruchomienia jednorazowego wymuszonego ładowania zasobnika 
CWU (dłuższe przytrzymanie przycisku). 

 

 

Przycisk Nieobecność/Nadzór (tylko jednostka QAX913)  
Przycisk Nieobecność/Nadzór umożliwia zarówno ustawienie stanu 
obecność lub nieobecność jak i nadzoru (nieaktywny/częściowo 
monitorowany/cały monitorowany). Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronach(nieobecność, nadzór). 

 

 

Przycisk Timer apartamentu 
Do wyboru i aktywacji funkcji timera w określonych pomieszczeniach. 
Kiedy funkcja timera jest włączona, pomieszczenia są ogrzewane 
lub chłodzone do wybranej wartości zadanej (tryb Komfort, 
Prekomfort lub Ekonomiczny), a wentylacja jest ustawiana na 
odpowiedni stopnień. 



 

22 / 118 

Siemens: Synco™ living CE1B2740pl 

Building Technologies Centralka mieszkaniowa QAX9x3 10.06.2011 

 

 

Przycisk Tryb pracy 
Do wyboru trybu pracy dla apartamentu 
(Automatyczny/Komfort/Prekomfort/Ekonomiczny/Ochrona). Tryb 
pracy dla apartamentu dotyczy automatyki pomieszczeniowej i 
wentylacji pomieszczeń. 

 

 

Przycisk Info  
Przewijanie stron informacyjnych i otwieranie Pomocy na temat 
poszczególnych poleceń menu. 

 

 

Przycisk strzałka w górę 
Do poruszania się „w górę” po strukturze menu, do „przewijania 
wstecz” stron informacyjnych i do zwiększania wartości podczas ich 
nastawiania. 

 

 

Przycisk strzałka w dół 
Do poruszania się „w dół” po strukturze menu, do „przewijania do 
przodu” stron informacyjnych i do zmniejszania wartości podczas ich 
nastawiania. 

 

 

Przycisk Esc 
Do poruszania się po strukturze menu (powrót do wyższego 
poziomu menu), wyjścia z menu głównego i do przerwania 
wprowadzania wartości. 

 

 

Przycisk Menu/ok  
Do przywołania menu głównego, do przejścia do niższego poziomu 
menu oraz do zatwierdzania (akceptacji) wprowadzanych wartości. 

 

 

Pary uniwersalnych przycisków programowalnych 1–4 (tylko 
jednostka QAX913) 
Do włączania funkcji grup przełączania zdefiniowanych podczas 
uruchomienia (np. włączanie, ściemnianie świateł) lub do 
przywołania na wyświetlaczu predefiniowanych stron informacyjnych. 

 
Programowalne przyciski uniwersalne centralki mieszkaniowej QAX913: 
 

 
 1A, 1B Przyciski programowalne 1A i 1B 

 2A, 2B Przyciski programowalne 2A i 2B 

 3A, 3B Przyciski programowalne 3A i 3B 

 4A, 4B Przyciski programowalne 4A i 4B 
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Wyświetlacz 

Podświetlenie wyświetlacza 
 

Po naciśnięciu dowolnego przycisku jest na określony czas włączane 
podświetlenie wyświetlacza.  
 

 
Po naciśnięciu przycisku Esc, Menu/ok, przycisku strzałki lub 
przycisku Info podświetlenie wyświetlacza włącza się bez zmiany 
wyświetlanych informacji. 

 

 
Jasność podświetlenia wyświetlacza można regulować w zależności 
od potrzeb (patrz strona 84). 

 

Wyświetlacz 
 

Wyświetlacz umożliwia prezentację różnych informacji. Na poniższym 
przykładzie przedstawiono menu główne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Menu główne 

  Apartament… 

  Pomieszczenia… 

  Wentylacja… 

  CWU… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol menu: informuje o tym, które menu jest 
obecnie używane 

Tytuł menu: nazwa obecnie używanego 
menu 

Kursor: widoczny jako czarny pasek 
z tekstem w negatywie 

Kropki: Oznaczają, że w danym menu istnieje 
jeszcze podmenu 

Pasek przewijania: 
wskazuje położenie 
w obrębie danego menu 

Poziom dostępu: informuje 
o bieżącym poziomie 
dostępu użytkownika 
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Nawigacja na wyświetlaczu/informacje o ścieżkach 
 

Do nawigacji należy używać dwóch przycisków strzałek oraz przycisków 
Menu/ok i Esc (patrz opis elementów sterujących na stronie 21). 

W opisie funkcji lokalizacja danej funkcji podana jest kursywą w postaci 
ścieżki. 

Przykład: Menu główne > Godzina / data 

Aby wejść do funkcji z przykładu, zaczynając od strony głównej na 
wyświetlaczu, należy najpierw nacisnąć przycisk Menu/ok (zostanie 
wyświetlone menu główne). Następnie należy wybrać opcję z menu „Godzina/ 
data” przy użyciu przycisków strzałek i nacisnąć przycisk Menu/ok. 

Będąc w funkcji „Godzina/data”, można wybrać parametr do zmiany (godzina, 
data, rok) za pomocą przycisków strzałek. Zasady ustawiania parametrów 
opisano na stronie 27 i następnych. 

Aby wrócić do strony głównej, należy nacisnąć kilka razy przycisk Esc. 
 

Symbole na wyświetlaczu 

Tryb ogrzewania/chłodzenia 

 Tryb Komfort  Praca automatyczna 

 Tryb Prekomfort  Obsługa ręczna 

 Tryb Ekonomiczny  Tryb ogrzewania 

 Ochrona  Tryb chłodzenia 

 Aktywna funkcja timera  Tryb letni 

 Ograniczenie wartości 
zadanej 

 Temperatura zasilania  

 

Tryb pracy wentylacji  

 Wentylacja wyłączona  Praca automatyczna 

 Praca: wentylator 1-szy 
bieg * 

 Tryb Komfort 

 Praca: wentylator 2-gi bieg *  Tryb Prekomfort 

 Praca: wentylator 3-ci bieg *  Tryb Ekonomiczny 

 Tryb „kominek”  Ochrona 
* Gdy aktywna jest wentylacja wymuszona miga odpowiedni symbol prędkości wentylatora. 

 

Tryb przygotowania CWU (tylko jednostka QAX913) 

 Praca normalna  Praca automatyczna 

 Tryb zredukowany  Obsługa ręczna 

 Ochrona CWU  Miga: Aktywne ręcznie 
wymuszone ładowanie 
CWU 

 Załączone przygotowanie 
CWU 
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Inne tryby pracy 

 Awaria  Nieobecność 

 Miganie: Awaria, 
wymagane potwierdzenie 

 Obecność 

 Tryb wakacyjny  Dzień specjalny 

 

Nadzór (tylko jednostka QAX913) 

 Otwarte drzwi  Otwarte okno 

 Miganie: Monitorowane 
drzwi są otwarte 

 Miganie: Monitorowane okno 
jest otwarte 

 Stan drzwi nieznany  Stan okna nieznany 

 Okna/drzwi — częściowo 
monitorowane 

 Okna/drzwi wszystkie 
monitorowane 

 

Temperatura, ciśnienie atmosferyczne i trend pogodowy 

 Temperatura 
w pomieszczeniu 

 Ciśnienie atmosferyczne 
stałe 

 Temperatura zewnętrzna  Ciśnienie atmosferyczne 
rośnie 

 Trend pogodowy: 
Słonecznie 

 Ciśnienie atmosferyczne 
szybko rośnie 

 Trend pogodowy: Częś-
ciowe zachmurzenie 

 Ciśnienie atmosferyczne 
spada 

 Trend pogodowy: 
Deszczowo 

 Ciśnienie atmosferyczne 
szybko spada 

 

 
Symbole używane do opisu trendu pogodowego wskazują tylko 
kierunek, w jakim będzie następować zmiana pogody . 
Aby określane trendy pogodowe były poprawne, wysokość lokalizacji 
nad poziomem morza musi zostać wprowadzona na poziomie 
serwisowym. 

 

Przypisanie uniwersalnych przycisków programowalnych (tylko 
jednostka QAX913) 

 Grupa przełączania 
włączona 

 Włączenie 
oświetlenia/rozjaśnienie 

 Grupa przełączania 
wyłączona 

 Wyłączenie 
oświetlenia/ściemnienie 

 Scena  Otwieranie żaluzji 

 Wybór strony 
informacyjnej 

 Zamykanie żaluzji 

 

Informacje o urządzeniu 

 Urządzenie sprawne  Awaria urządzenia 

 Niski poziom baterii   
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Poziomy menu 

 Menu główne  Wakacje/dni specjalne 

 Apartament  Godzina/data 

 Pomieszczenia  Komunikat błędu/awarii 

 Grupy pomieszczeń  Wejścia/wyjścia 

 Wentylacja  Ustawienia 

 CWU  Informacje o urządzeniu 

 Grupy przełączania  Kopia zapasowa danych 

 Nadzór  Uruchomienie 

 Dane o zużyciu   

 

Poziomy dostępu 

 Poziom serwisowy  Poziom eksperta 

 

Obsługa 

Strona główna 
 

Dopóki nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na wyświetlaczu pokazana jest 
strona główna. Dostępne są różne formaty strony głównej z różnymi 
poziomami szczegółowości. Ustawienia wymagane w przypadku określonego 
formatu strony głównej opisano na stronie 85 i następnych. 
 

Strony informacyjne 
 

Strony informacyjne zawierają przegląd najważniejszych danych dotyczących 
instalacji. Na stronach informacyjnych nie można zmieniać żadnych wartości.  

Strony informacyjne można przywołać za pomocą przycisku Info. Po każdym 
naciśnięciu przycisku Info wyświetlana jest kolejna strona informacyjna. 
Przyciski strzałek umożliwiają przewijanie w przód i wstecz. Aby wrócić do 
strony głównej, należy nacisnąć przycisk Esc. 
 

 

Na poziomie informacyjnym 
odpowiedni symbol pokazuje się 
w lewym górnym rogu.  

W prawym górnym rogu jest wyświetlany bieżący numer strony informacyjnej 
oraz łączna liczba dostępnych stron informacyjnych. 
 
Dostępne są następujące strony informacyjne: 

 Okna/drzwi (konfigurowalna) 
 Zmiany temperatury zewnętrznej (konfigurowalna) 
 Zmiany ciśnienia atmosferycznego (konfigurowalna) 
 Stan oświetlenia (konfigurowalna, tylko jednostka QAX913) 
 Temperatury (tylko jednostka QAX913) 
 Apartament 
 Wentylacja 
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 Pomieszczenie (konfigurowalna) 
… 
… 
 CWU (konfigurowalna, tylko jednostka QAX913) 
 Dane o zużyciu (konfigurowalna) 
 Wizytówka (konfigurowalna) 
 Przypisanie przycisków programowalnych (tylko jednostka QAX913, za 

wyjątkiem formatu 5 strony głównej) 
 Stan urządzenia 
 Wiadomość stanu błędu magistrali (konfigurowalna) 
 

 
Rodzaj i liczba dostępnych stron informacyjnych zależy od instalacji 
(liczby pomieszczeń, wentylacji itp.). 

 

 
Strony informacyjne w centralce mieszkaniowej QAX913 można także 
wywołać za pomocą odpowiednio zdefiniowanych przycisków 
programowalnych (patrz strona 65). 

 

Poziomy menu 
 

Aby przejść ze strony głównej lub informacyjnej do poziomu menu (menu 
główne), należy nacisnąć przycisk Menu/ok. Aby wrócić do strony głównej, 
należy nacisnąć przycisk Esc.  
 

 Menu główne 
 Apartament… 

  Pomieszczenia… 

  Wentylacja… 

  CWU…  

Wyświetlony zostaje nagłówek „Menu 
główne” z odpowiednim symbolem, a 
poniżej lista dostępnych menu. 
 

   

 

Zasady ustawiania 

Zasady ogólne 
 

Wartości zawsze ustawia się w dodatkowym oknie na wyświetlaczu 
(wyskakujące okno edycji). Zakres działania (kursor) zawsze jest wyświetlany 
w negatywie.  

Zmiany wartości dokonuje się krokowo za pomocą przycisków strzałek (w 
górę/w dół). Dłuższe przyciśnięcie przycisków powoduje przyspieszenie zmian 
wartości. Ustawienie potwierdza się, naciskając przycisk Menu/ok. Aby 
anulować procedurę lub wrócić na wyższy poziomu menu, należy nacisnąć 
przycisk Esc. 

W poniższych przykładach przedstawiono różne możliwości ustawiania 
parametrów. 
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Ustawianie wartości liczbowej 
  

 Tryb komfortowy W przypadku wartości liczbowych 
zakres ustawień jest wyświetlany 
z lewej strony (ograniczenie górne i 
dolne). Bieżące ustawienie jest 
wyświetlane w negatywie z prawej 
strony. 

 

Wybór z listy 
 

Wybór początkowy trybu

   Auto 

  Komfort  

   PreKomfort  
 

W przypadku wielu funkcji dostępna 
jest lista wyboru. Dokonany wybór jest 
oznaczony „znacznikiem wyboru” (). 
W danym momencie może być aktywny 
tylko jeden element listy. 

 

Wybór opcji 
 

Nadzór zwolnienie
Pomieszczenie 1 

Pomieszczenie 2 

Pomieszczenie 3 
 

Na liście opcji można zaznaczyć 
krzyżykiem jedną lub wiele opcji 
naciskająć przycisk Menu/ok. 
Po naciśnięciu przycisku Esc zostanie 
wyświetlone ostatnie okno dialogowe 
umożliwiające zapisanie nowej wartości 
(za pomocą przycisku Menu/ok) lub 
anulowanie ustawienia (za pomocą 
przycisku Esc). 

 

Tworzenie/edycja tekstu 
 

Pomieszczenie 1 

 

Za pomocą przycisków strzałek 
można wybierać pojedyncze znaki 
z zestawu znaków i wyświetlanych na 
stałe 4 pól specjalnych. Znaki lub pola 
specjalne potwierdza się, naciskająć 
przycisk Menu/ok.  

 
Pola specjalne mają następujące funkcje: 

… Przewija zestaw znaków w górę o 9 znaków. 
DEL Usuwa ostatni znak w bieżącym tekście. 

 Wstawia spację. 
… Przewija zestaw znaków w dół o 9 znaków. 
 
Po naciśnięciu przycisku Esc zostanie wyświetlone ostatnie okno umożliwiające 
zapisanie nowego tekstu (za pomocą przycisku Menu/ok) lub anulowanie 
tekstu (za pomocą przycisku Esc). 
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Ustawianie wartości i ustawienia predefiniowane 

Podczas uruchomienia systemu aktywowane parametry są wczytywane w 
postaci wcześniej zdefiniowanych ustawień.. W dokumentacji rozróżniono 
wartości zalecane i ustawienia fabryczne. 

Wartość wzorcowa Ustawienie zalecane w większości rodzajów instalacji. 

Ustawienie fabryczne Ustawienie, które należy dostosować w zależności od 
wymagań użytkownika lub instalacji. 

 

Poziomy dostępu 
 

  
Aby wybrać poziom dostępu, należy jednocześnie 
nacisnąć przyciski Esc i Menu/ok. Zostanie 
wyświetlone okno wyskakujące. Za pomocą 
przycisków strzałek należy wybrać wymagany 
poziom dostępu, a następnie potwierdzić wybór 
przyciskiem Menu/ok.  

 

Poziom użytkownika 

Na poziomie użytkownika są wyświetlane najczęściej używane ustawienia. 
Zazwyczaj ustawienia te są wystarczające do działania instalacji.  
 

Poziom serwisowy   

Ten poziom zawiera rozszerzone ustawienia, które są rzadko używane. Do 
dokonania zmian na poziomie serwisowym wymagane jest hasło, przy 
założeniu, że zostało określone (patrz strona 85). Wprowadzone hasło należy 
potwierdzić przyciskiem Menu/ok.  
 

Poziom eksperta   

Do ustawienia poziomu eksperta można uzyskać dostęp tylko po wprowadzeniu 
hasła. Opis funkcji zawiera dokument „Montaż i uruchomienie” (CE1C2740pl).  
 

 
Jeśli na poziomie eksperta przez pewien czas nie zostanie naciśnięty 
żaden przycisk, centralka mieszkaniowa automatycznie powraca do 
poziomu użytkownika. 

 

 
Hasła do poziomów serwisowego i eksperta należy przechowywać 
w bezpiecznym miejscu, pozwalającym na łatwe ich odszukanie.  
W przypadku utraty hasła serwisowego należy skontaktować się 
z ekspertem. 
Utrata hasła poziomu eksperta wymaga określenia nowej konfiguracji 
centralki mieszkaniowej lub wizyty serwisanta! 
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Ustawienia 
 

 

 
Ustawienia opisane poniżej można wprowadzać dopiero po 
uruchomieniu systemu Synco™ living przez przedstawiciela serwisu. 

 

 
Wyświetlane ścieżki dostępu zależą od podstawowej konfiguracji 
instalacji systemu Synco™ living. Ścieżki dostępu niewymagane 
w aktualnie skonfigurowanej instalacji są ukryte. 

 

 
Jeśli po wybraniu parametru zostanie naciśnięty przycisk Info, 
wyświetlona zostanie ścieżka dostępu i pełny tekst odpowiedniego 
parametru. 

 

Ogólne 
 

Nadzór (tylko jednostka QAX913) 

Włączanie nadzoru w centralce mieszkaniowej 
 

Aby otworzyć okno nadzoru, należy krótko nacisnąć przycisk Nieobecność/ 
Nadzór. W tym oknie można wybrać jeden z następujących typów nadzoru 
poprzez naciśnięcie przycisku Nieobecność/Nadzór lub przycisków strzałek: 
 
Nieaktywny Funkcja nadzoru jest nieaktywna. 

Częściowo 
monitorowany 

 

Nadzorowane są okna (pomieszczenia) i drzwi 
wybrane na listach opcji „Częściowo monitorowany”. 

Cały monitorowany 

 

Nadzorowane są okna (pomieszczenia) i drzwi 
wybrane na listach opcji „Cały monitorowany”. 

 

 
Okno nadzoru jest wyświetlane tylko wtedy, gdy włączono nadzór 
okien i drzwi.  
Patrz punkt „Aktywacja nadzoru” na stronie 73. 

 
Kiedy monitorowane okna i drzwi będą otwarte, a nadzór będzie aktywny, na 
ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Zamknij lub OK?” i słychać będzie 
ciągły sygnał dźwiękowy.  
W trakcie ustawionej zwłoki nadzoru można zamknąć odpowiednie drzwi 
i okna.  

Po zamknięciu wszystkich monitorowanych okien ciągły sygnał zamienia się 
w sygnał przerywany, którego częstotliwość jest podwajana w ciągu ostatnich 
15 sekund opóźnienia nadzoru. 
 

 
Zwłoka nadzoru rozpocznie się dopiero po zamknięciu wszystkich 
wyświetlanych na ekranie okien.  

 
Jeśli opóźnienie nadzoru zostanie ustawione na nieskończone, nadzór 
zostanie aktywowany po zamknięciu pierwszych drzwi (bez czasu 
opóźnienia). 
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Obie pary drzwi mogą wywołać funkcję nadzoru: pierwsze drzwi, które 
zostaną zamknięte, spowodują załączenie nadzoru. 

 

Ignorowanie otwartych drzwi i okien 

Jeśli otwarte drzwi lub okna nie mają być monitorowane, na centralce 
mieszkaniowej, w oknie nadzoru i nieobecności, zostanie wyświetlona lista 
wszystkich otwartych okien i drzwi wraz z następującym komunikatem: 
„Zamknij lub OK?” Po naciśnięciu przycisku OK na centralce mieszkaniowej 
zostanie wyświetlone następujące ostrzeżenie: „Uwaga! Otwarte okna nie 
są nadzorowane.”. Naciśnięcie ponownie przycisku OK spowoduje 
wykluczenie odpowiednich okien i drzwi z nadzoru. 
 

Aktywowanie nadzoru przez styk zewnętrzny (np. karta 
magnetyczna)  

Impuls ze styku zewnętrznego aktywuje nadzór. W zależności od ustawionego 
opóźnienia tryb nadzoru „Cały monitorowany” włączany jest albo natychmiast 
(opóźnienie ustawione na nieskończone „---”), albo po ustalonym czasie (patrz 
strona 72). Gdy funkcja nadzoru jest aktywna, otwarte okna i drzwi zostają 
wykluczone z monitorowania (patrz strona 31). 

Stan nadzoru może być sygnalizowany np. przez diodę LED na styku 
zewnętrznym, wskazującą, że nadzór jest aktywny. 
 

 
Trybu „Częściowo monitorowany” nie można włączyć za 
pośrednictwem styku zewnętrznego.  

 

Aktywowanie nadzoru za pośrednictwem pilota zdalnego 
sterowania 

Aby włączyć tryb „Cały monitorowany”, należy nacisnąć przycisk na pilocie 
zdalnego sterowania. Opóźnienie nadzoru jest pomijane, a wszystkie okna 
oraz drzwi otwarte w tym momencie zostaną automatycznie wykluczone 
z monitorowania. Centralka mieszkaniowa po włączeniu nadzoru wysyła 
potwierdzenie do pilota zdalnego sterowania (patrz strona 98). 
Odpowiednia kolejność kolorów świecenia diody LED na pilocie zdalnego 
sterowania wskazuje, czy nadzór jest aktywny czy nie, oraz czy okna i drzwi 
w czasie aktywowania były otwarte. 
 

 
Trybu „Częściowo monitorowany” nie można włączać pilotem 
zdalnego sterowania.  

 

Aktywowanie funkcji nadzoru przez internet 

Nadzór („Cały monitorowany” i „Częściowo monitorowany”) można włączyć 
zdalnie przez internet. Nadzór jest włączany natychmiast (bez opóźnienia). 
Otwarte okna i drzwi, kiedy nadzór jest aktywowany, są wykluczane 
z monitorowania (patrz strona 31). 

Stan monitorowania można sprawdzać za pośrednictwem internetu. Dzięki 
temu można np. upewnić się, czy nadzór jest aktywny.  
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Uwagi ogólne 

Jeśli w okresie nadzoru otwarte zostanie monitorowane okno lub drzwi, 
wyzwalany jest odpowiedni komunikat alarmowy oraz inicjowane są inne 
zdefiniowane wcześniej działania (z możliwością ustawienia opóźnienia 
wysłania komunikatu dla drzwi). 
 

 
Komunikaty o błędach spowodowane przez otwarte drzwi/okna można 
wyłączyć w następujący sposób:  
– Ustawiając typ nadzoru (Nieaktywny/Częściowo monitorowany/Cały 

monitorowany), 
– Ponownie załączając styk zewnętrzny, 
– Za pomocą pilota zdalnego sterowania, 
– Przez internet. 
 
W zależności od ustawienia powoduje to również przerwanie już 
wyzwolonych, wstępnie zdefiniowanych działań. 

 

 
Okno, które w momencie aktywowania nadzoru było otwarte, może 
być otwierane i zamykane dowolną liczbę razy (np. przez wiatr) bez 
wyzwolenia alarmu. 
Drzwi, które w momencie włączania nadzoru były otwarte, mogą 
pozostawać otwarte bez wyzwolenia alarmu. Jednak natychmiast po 
ich zamknięciu zaczną one być monitorowane. 

 

 
Opisy szczegółowe:  
Pilot zdalnego sterowania (strona 98) 
Uruchamianie grupy przełączania przez zdarzenie (strona 67). 
Ustawianie opóźnienia nadzoru (strona 72). 
Brzęczyk sygnalizowania zdarzeń i wyjście stanu (strona 75). 
Czas trwania sygnału brzęczyka i wyjście stanu (strona 75). 

 

Wyłączanie nadzoru 

Nadzór można wyłączyć za pośrednictwem: 

 Centralki mieszkaniowej, 
 Styku zewnętrznego, 
 Pilota zdalnego sterowania, 
 Internetu. 
 

Nieobecność 
 

Wychodząc z domu na kilka godzin, można nacisnąć przycisk Nieobecność/ 
Nadzór, aby poinformować centralkę mieszkaniową o wyjściu. Jeśli nadzór 
jest skonfigurowany, krótkie naciśnięcie przycisku Nieobecność/Nadzór 
spowoduje otwarcie okna nadzoru, w którym za pomocą przycisków strzałek 
można przełączyć nadzór do stanu „Nieaktywny", "Cały monitorowany" lub 
"Częściowo monitorowany". 

Zostanie wówczas wyświetlone okno Nieobecność, w którym można wybrać 
opcję „Nieobecność” lub „Obecność”. W przypadku wybrania opcji 
„Nieobecność” na ekranie będzie wyświetlany tylko symbol nieobecności. 
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Ponowne naciśnięcie przycisku Nieobecność/Nadzór spowoduje ponowne 
otwarcie okna nadzoru, a po nim okna nieobecności. Naciśnięcie przycisku 
Nieobecność/Nadzór przez dłużej niż 0,4 s spowoduje natychmiastowe 
otwarcie okna nieobecności. Wybranie opcji „Obecność” spowoduje 
dezaktywację funkcji stanu Nieobecność i wszystkich powiązanych działań i 
pomiarów. 

Nieobecność ma następujący wpływ na system: 

 Podczas tego okresu ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i CWU są 
sterowane zgodnie z trybem pracy wybranym dla nieobecności. 

 Jeśli wybrany został program symulacji obecności, zostanie on 
aktywowany. 

 Grupy przełączania ustawione dla zdarzenia „Nieobecność ZAŁ” (= wyjście) 
będą działały odpowiednio (przełączanie, otwieranie/zamykanie żaluzji, 
sceny). 

 

 
Dodatkowe opisy znajdują się na następujących stronach:  
Tryb pomieszczenia podczas nieobecności (strona 41). 
Tryb pracy wentylacji podczas nieobecności (strona 52). 
Tryb pracy CWU podczas nieobecności (strona 62). 
Uruchamianie grupy przełączania przez zdarzenie (strona 67). 
Symulacja obecności dla grup przełączania (strona 70). 

 
Nieobecność można włączać i wyłączać nie tylko przy użyciu centralki 
mieszkaniowej, ale również (patrz strona 73) za pośrednictwem: 

 Styku zewnętrznego (styk karty magnetycznej), 
 Pilota zdalnego sterowania, 
 Internetu. 
 

Apartament 
 

Funkcja timera dla apartamentu 
 

Naciśnięcie przycisku Timer apartamentu ( ) pozwala na wymuszenie, na 

systemie ogrzewania/chłodzenia i wentylacji, utrzymania wybranego trybu 
pracy Komfort, Prekomfort lub Ekonomiczny przez okres, którego długość 
można ustawić. Po naciśnięciu tego przycisku nastąpi otwarcie okna timera. 
Przy pomocy przycisków strzałek lub przycisku Timer apartamentu można 
ustawić żądany czas (0...96 godzin) funkcji timera dla apartamentu. 
Zostanie otwarte okno trybu pracy timera, w którym będzie można wybrać 
żądany tryb pracy (Komfort, Prekomfort lub Ekonomiczny). 
 

 
Dla każdego pomieszczenia można określić, czy funkcja timera ma być 
realizowana (patrz punkt „Działanie timera apartamentu” na stronie 47). 

 
Funkcję timera można także wybrać za pomocą następujących ścieżek 
dostępu: 

Menu główne > Apartament > Tryb pracy apartamentu > Timer apartamentu: 

Menu główne > Apartament > Tryb pracy apartamentu > Tryb pracy timera: 
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Komfort 

 

Podczas ustawionego czasu timera sterowanie 
w wybranych pomieszczeniach i wentylacja prowadzone 
są odpowiednio do wartości zadanej dla trybu Komfort.  

PreKomfort 

 

Podczas ustawionego czasu timera sterowanie 
w wybranych pomieszczeniach i wentylacja 
prowadzone są odpowiednio do wartości zadanej dla 
trybu Prekomfort.  

Ekonomiczny 

 

Podczas ustawionego czasu timera sterowanie 
w wybranych pomieszczeniach i wentylacja prowadzone 
są odpowiednio do wartości zadanej dla trybu 
Ekonomiczny. 

 
Aby wyłączyć timer apartamentu przed upływem ustawionego czasu, należy 
ponownie nacisnąć przycisk Timer apartamentu i ustawić czas na „0 h”. 
 

 
Funkcja timera apartamentu zostanie zakończona bez funkcji 
optymalnego startu/stopu. 

 
W przypadku ręcznej zmiany trybu pracy za pomocą przycisku Tryb funkcja 
timera apartamentu również zostanie wyłączona. 
 

 
Funkcja timera apartamentu ma większy priorytet niż funkcja 
Nieobecność. 

 

Tryb pracy dla apartamentu 
 

Po naciśnięciu przycisku Tryb jest wyświetlane dodatkowe okno (wyskakujące 
okno Tryb). Można w nim wybrać wymagany tryb pracy apartamentu 
(ogrzewania, chłodzenia, wentylacji) za pomocą przycisków strzałek lub 
przycisku Tryb. 
 

 
Na wyświetlaczu centralki mieszkaniowej jest widoczny napis MAN w 
przypadku trybu ręcznego oraz symbol ręcznie ustawionego trybu 
pracy apartamentu. 
Wybrany tryb pracy apartamentu jest ważny do momentu ręcznego 
przełączenia na tryb Automatyczny. 

 
Tryb pracy apartamentu można także wybrać w następujący sposób: 

Menu główne > Apartament > Tryb pracy apartamentu > Wybór początk trybu: 
 

Automatyczny 

 

Pętle regulacyjne pomieszczenia i wentylacja utrzymują 
wartości zadane zgodnie z odpowiednimi trybami pracy. 
Powiązane programy czasowe oraz program 
wakacyjny/dzień specjalny są aktywne. 

Komfort 

 

Wszystkie pomieszczenia i wentylacja utrzymują 
wartości zadane zgodne z trybem Komfort.  

PreKomfort 

 

Wszystkie pomieszczenia i wentylacja utrzymują 
wartości zadane zgodne z trybem Prekomfort.  
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Ekonomiczny 

 

Wszystkie pomieszczenia i wentylacja utrzymują 
wartości zadane zgodne z trybem Ekonomiczny.  

Ochrona 

 

Wszystkie pomieszczenia i wentylacja utrzymują 
wartości zadane zgodne z trybem Ochrona.  

 

 
Poszczególne tryby pracy dla pomieszczeń są aktywne tylko w trybie 
pracy „Automatyczny” dla apartamentu. 

 

Tryb pracy uruchamiany przez styk zewnętrzny 
 

Można wybrać tryb pracy apartamentu, do którego regulator przełączy się, 
gdy zostanie zwarty styk zewnętrznego przełącznika trybu pracy (np. 
przełącznik do zdalnego sterowania za pomocą telefonu). 

Gdy styk trybu pracy jest zwarty, ustawiony tryb pracy jest włączany w celu 
odpowiedniego sterowania ogrzewaniem/chłodzeniem i wentylacją. 

Przełączanie trybu pracy za pośrednictwem styku zewnętrznego jest 
nadrzędne względem wszystkich pozostałych ustawień dotyczących trybu 
pracy. 
 

 
Funkcja wejścia „styk trybu pracy” musi zostać skonfigurowana 
w momencie uruchamiania. 
Ten sam styk trybu pracy jest stosowany dla ogrzewania/chłodzenia, 
wentylacji i CWU. 

 
 Menu główne > Apartament > Tryb pracy apartamentu  

> Przeł trybu pracy: 
 

--- Styk trybu pracy nie ma wpływu na tryb pracy 
apartamentu. 

Komfort 

 

Po zwarciu styku wszystkie pomieszczenia i wentylacja 
zachowują wartości zadane zgodne z trybem Komfort.  

PreKomfort 

 

Po zwarciu styku wszystkie pomieszczenia i wentylacja 
utrzymują wartości zadane zgodne z trybem Prekomfort. 

Ekonomiczny 

 

Po zwarciu styku wszystkie pomieszczenia i wentylacja 
utrzymują wartości zadane zgodne z trybem Ekonomiczny. 

Ochrona 

 

Po zwarciu styku wszystkie pomieszczenia i wentylacja 
utrzymują wartości zadane zgodne z trybem Ochrona. 
(ustawienie fabryczne) 

 

Tryb letni ogrzewania 
 

Należy zdecydować, czy i kiedy system ogrzewania ma przełączać się na tryb 
letni.  
W trybie letnim wszystkie tryby pracy dla pomieszczeń przełączają się w tryb 
Ochrona, zawory są ustawiane w pozycji zdefiniowanej dla pracy letniej, 
a przygotowanie CWU jest przełączane na elektryczny podgrzewacz 
zanurzeniowy, jeśli jest zainstalowany. 
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W przypadku przełączenia na tryb letni za pomocą zewnętrznego 
przełącznika ten parametr nie ma wpływu na działanie systemu (jest 
ukryty). 
Podczas uruchamiania instalacji należy odpowiednio skonfigurować 
funkcję wejścia „Tryb letni”. 

 
Menu główne > Apartament > Tryb letni > Wybór początk trybu: 
 

Automatyczny Automatyczne przełączanie między trybem letnim i 
zimowym po przekroczeniu limitu temperatury 
zewnętrznej dla ogrzewania lub po nadejściu określonej 
daty (początek/koniec lata, patrz strona 36) (ustawienie 
fabryczne). 

Zima Ciągła praca w zimie. 

Lato Ciągła praca w lecie. 

 

Tryb pracy w zimie/w lecie 
 

Aby uzyskać informację o bieżącym stanie systemu ogrzewania (praca 
w trybie letnim/zimowym): 

Menu główne > Apartament > Tryb letni > Stan: 

 

Początek/koniec lata 
 

Od początku do końca lata system ogrzewania pracuje w trybie letnim, pod 
warunkiem, że wstępnie ustawiony letni tryb pracy został określony na 
„Automatyczny” (patrz strona 35) i żadne inne kryterium przełączania (np. limit 
temperatury zewnętrznej dla ogrzewania) nie jest aktywne.  

 Menu główne > Apartament > Tryb letni > Lato początek: 
 

Ustawienie fabryczne 01.01. (nieaktywne) 

 
 Menu główne > Apartament > Tryb letni > Lato koniec: 

 
Ustawienie fabryczne 01.01. (nieaktywne) 

 

 
Jeśli daty rozpoczęcia i końca lata są takie same, nie działa 
przełączanie na tryb letni na podstawie daty. 

 

Włączanie chłodzenia 
 

Umożliwia wybranie czy i kiedy ma być włączany tryb chłodzenia.  
 

 
Ten parametr nie ma wpływu (jest ukryty) w przypadku zwolnienia 
chłodzenia za pośrednictwem styku zewnętrznego. 
Funkcja wejścia „Włączanie chłodzenia” musi zostać skonfigurowana 
w momencie uruchamiania. 

 
Menu główne > Apartament > Zwolnienie chłodzenia > Wybór początk trybu: 
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Automatyczny Tryb chłodzenia automatycznego jest włączany, jeśli 
zostanie przekroczony limit temperatury zewnętrznej dla 
chłodzenia lub zostanie osiągnięta data (rozpoczęcie/ 
zakończenie załączenia chłodzenia, patrz strona 37) 
(ustawienie fabryczne). 

Wyłączony Tryb chłodzenia jest wyłączony. 

Załączony Tryb chłodzenia jest włączony. 

 

Tryb chłodzenia włączony 
 

Informacje o aktualnym stanie (wyłączony/włączony) trybu chłodzenia można 
uzyskać: 

Menu główne > Apartament > Zwolnienie chłodzenia > Stan: 

 

Rozpoczęcie/zakończenie załączenia chłodzenia 
 

Tryb chłodzenia jest załączony od rozpoczęcia do zakończenia trybu chłodzenia, 
przy założeniu, że funkcja załączania chłodzenia jest wstępnie ustawiona na 
wartość „Automatyczny” (patrz strona 36) i nie jest aktywne żadne inne 
kryterium zmiany (takie jak limit temperatury zewnętrznej dla chłodzenia).  

 Menu główne > Apartament > Zwolnienie chłodzenia  
> Zwolnienie chł pocz: 

 
Ustawienie fabryczne 01.01. (nieaktywne) 

 
 Menu główne > Apartament > Zwolnienie chłodzenia  

> Zwolnienie chł kon: 
 

Ustawienie fabryczne 01.01. (nieaktywne) 

 

 
Jeśli daty rozpoczęcia i zakończenia trybu chłodzenia nachodzą na 
siebie, nie działa załączanie chłodzenia na podstawie daty. 

 

Funkcja odkamieniania 
 

Aby zapobiec blokowaniu się zaworów i pomp, regulator od czasu do czasu, 
w zdefiniowanych wcześniej momentach, otwiera całkowicie zawory i stopniowo 
załącza wszystkie podłączone pompy. 

 Menu główne > Apartament > Odkamienianie > Funkcja odkam: 
 

--- Nigdy: Funkcja odkamieniania nieaktywna. 

Cały rok Funkcja odkamieniania wykonywana przez cały rok 
(ustawienie fabryczne). 

W czasie zimy Funkcja odkamieniania wykonywana tylko w zimie. 

W czasie lata Funkcja odkamieniania wykonywana tylko w lecie. 
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 Menu główne > Apartament > Odkamienianie > Tygodniowo: 
 

Poniedziałek Funkcja odkamieniania wykonywana tylko w poniedziałki 
(ustawienie fabryczne). 

…  

Niedziela Funkcja odkamieniania wykonywana tylko w niedziele. 

 
 Menu główne > Apartament > Odkamienianie > Godzina: 

 
Ustawienie fabryczne 10:00 

 

Limit temperatury zewnętrznej dla ogrzewania 
 

Umożliwia ustawienie wartości temperatury zewnętrznej (od -5 do +25°C), 
poniżej której włączany jest tryb ogrzewania. Powyżej ustawionej temperatury 
tryb ogrzewana jest blokowany. Ograniczenie ogrzewania w związku z 
temperaturą zewnętrzną służy również do przełączania na pracę w trybie 
letnim. 

 Menu główne > Apartament > Ustawienia > Limit temp zew ogrz: 
 

Ustawienie fabryczne --- (Nieaktywne — brak 
ograniczenia ogrzewania) 

 

Limit temperatury zewnętrznej dla chłodzenia 
 

Umożliwia ustawienie wartości temperatury zewnętrznej (od 0 do +50°C), 
powyżej której włączany jest tryb chłodzenia. Poniżej ustawionej temperatury 
tryb chłodzenia jest blokowany. 

 Menu główne > Apartament > Ustawienia > Limit temp zew chł: 
 

Ustawienie fabryczne --- (Nieaktywne — brak 
ograniczenia ogrzewania) 

 

Pomieszczenia 1–12 
 

Tryby pracy dla pomieszczenia 
 

Oprócz trybu pracy dla całego apartamentu każde pomieszczenie ma własny 
tryb pracy, który można wybrać w zależności od potrzeb. 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  
> Tryb sterowania pomiesz > Wybór początk trybu: 

 



 

39 / 118 

Siemens: Synco™ living CE1B2740pl 

Building Technologies Centralka mieszkaniowa QAX9x3 10.06.2011 

Automatyczny 

 

Pomieszczenie jest regulowane w zależności od 
programu czasowego oraz programu wakacyjnego/ 
dzień specjalny. 

Komfort 

 

Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana zgodnie 
z wartością zadaną trybu Komfort.  

PreKomfort 

 

Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana zgodnie 
z wartością zadaną trybu Prekomfort (podczas krótkich 
okresów nieobecności, np. w czasie wyjścia na zakupy). 

Ekonomiczny 

 

Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana zgodnie 
z wartością zadaną dla trybu Ekonomiczny (np. obniżenie 
temperatury w nocy).  

Ochrona 

 

Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana zgodnie 
z wartością zadaną dla trybu Ochrona (podczas 
dłuższych okresów nieobecności, np. w czasie wakacji). 

 

 
Poszczególne tryby pracy dla pomieszczenia są aktywne tylko w trybie 
pracy „Automatyczny” dla apartamentu. 

 

Stan trybu pracy dla pomieszczenia 
 

Można wyświetlić stan bieżącego trybu pracy dla pomieszczenia. 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  
> Tryb sterowania pomiesz > Stan: 

 

Przyczyna trybu pracy dla pomieszczenia 
 

Jeśli bieżący tryb pracy w danym pomieszczeniu jest inny niż wymagany, 
można wyświetlić jego przyczynę: 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  
> Tryb sterowania pomiesz > Przyczyna: 
 
Następujące funkcje i sytuacje mają wpływ na tryb pracy dla pomieszczenia: 

 Uruchomienie 
 Nieobecność/wakacje/dzień specjalny 
 Przełącznik czasowy 
 Tryb pracy dla pomieszczenia/tryb pracy dla apartamentu/zewnętrzny styk 

trybu pracy 
 Timer pomieszczenia/timer apartamentu 
 Lato 
 Funkcja optymalnego startu/funkcja optymalnego stopu 
 Wietrzenie 
 Chłodzenie wyłączone 
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Tryb pracy instalacji 
 

Możliwe jest ustawienie tylko ogrzewania/chłodzenia poszczególnych 
pomieszczeń lub automatycznego przełączania między tymi trybami.  

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  
> Tryb sterowania pomiesz > Tryb pracy inst: 

 
Automatyczny Tryb pracy instalacji jest przełączany automatycznie na 

podstawie temperatury panującej w pomieszczeniu 
oraz temperatury zmieszania powietrza zewnętrznego. 
(ustawienie fabryczne) 

Ogrzewanie Instalacja działa w trybie ogrzewania. 

Chłodzenie Instalacja działa w trybie chłodzenia. 

 

 
W przypadku pomieszczeń wyposażonych w klimatyzatory sterowane 
oddzielnie instalacja zapewnia niezależne ogrzewanie lub chłodzenie 
pomieszczeń. 
Poszczególne klimatyzatory są sterowane za pomocą interfejsu na 
podczerwień i modułu firmy Zennio (w trybie S-mode KNX). 

 

Przełączanie O/C w automatycznym trybie pracy instalacji 
W przypadku przełączania automatycznego centralka mieszkaniowa najpierw 
sprawdza temperaturę panującą w pomieszczeniu, a następnie porównuje ją 
z wartością średnią, obliczoną z wartości zadanych dla ogrzewania 
i chłodzenia w trybie Komfort ((H Cw + K Cw)/2).  

Jeśli temperatura panująca w pomieszczeniu jest o co najmniej 0,5°C niższa 
od wartości średniej, wówczas załączany jest tryb ogrzewania  

Jeżeli temperatura panująca w pomieszczeniu jest o co najmniej 0,5°C 
wyższa od wartości średniej, wówczas załączany jest tryb chłodzenia. 

 

 

 

 

H Tryb ogrzewania 

K Tryb chłodzenia 

H Cw Wartość zadana dla ogrzewania w 

trybie Komfort 

K Cw Wartość zadana dla chłodzenia w 

trybie Komfort 
TR Temperatura w pomieszczeniu 
 
   

 

 
Aby możliwe było przełączenie trybu pracy instalacji między 
ogrzewaniem i chłodzeniem, najpierw musi upłynąć predefiniowany 
czas blokowania przełączania O/C. Zapobiega to częstemu 
przełączaniu. 

 
Centralka mieszkaniowa sprawdza temperaturę zmieszania powietrza 
zewnętrznego jako drugie kryterium i porównuje ją z wartością limitu 
temperatury zewnętrznej dla ogrzewania i chłodzenia (patrz strona 38). 
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H Tryb ogrzewania 

K Tryb chłodzenia 

NO Tryby ogrzewania i chłodzenia zablokowane 

HG Ograniczenie ogrzewania w związku z temperaturą zewnętrzną 

KG Ograniczenie chłodzenia w związku z temperaturą zewnętrzną 

TA gem Temperatura zmieszania powietrza zewnętrznego 

 
Przełączanie między trybem ogrzewania i chłodzenia jest możliwe dopiero po 
spełnieniu obu kryteriów. 
 

Tryby pracy dla pomieszczenia podczas nieobecności 
 

Dla każdego pomieszczenia można wybrać tryb pracy wymagany podczas 
nieobecności (patrz strona 32). 

 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  
> Tryb sterowania pomiesz > Tryb prac nieob: 

 
--- Nieobecność nie ma wpływu na tryb pracy dla 

pomieszczenia. 

Komfort 

 

Podczas nieobecności przyjmowana jest dla 
pomieszczenia odpowiednia wartość zadana dla trybu 
Komfort.  

Prekomfort 

 

Podczas nieobecności przyjmowana jest dla 
pomieszczenia odpowiednia wartość zadana dla trybu 
Prekomfort (ustawienie fabryczne). 

Ekonomiczny 

 

Podczas nieobecności przyjmowana jest dla 
pomieszczenia odpowiednia wartość zadana dla trybu 
Ekonomiczny. 

Ochrona 

 

Podczas nieobecności przyjmowana jest dla 
pomieszczenia odpowiednia wartość zadana dla trybu 
Ochrona. 

 

 
Przełączenie trybu pracy dla pomieszczenia następuje jedynie wtedy, 
gdy na czas nieobecności tryb ten jest ustawiony na niższy poziom 
niż w przypadku normalnej pracy. 
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Załączenie klimatyzatora 
 

Umożliwia ustawienie trybu pracy pomieszczenia tak, aby tryb chłodzenia 
został aktywowany przez załączenie klimatyzatora.. Chłodzenie pomieszczenia 
jest blokowane pod ustawieniem trybu pracy dla pomieszczenia. 

 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  
> Tryb sterowania pomiesz > Zwolnienie urz klim: 

 
Komfort 

 

Klimatyzator będzie włączony podczas trybu pracy 
Komfort dla pomieszczenia (ustawienie fabryczne). 

PreKomfort 

 

Klimatyzator będzie włączony podczas trybów pracy 
Prekomfort lub Komfort dla pomieszczenia. 

Ekonomiczny 

 

Klimatyzator będzie włączony podczas trybów pracy 
Ekonomiczny, Prekomfort lub Komfort dla pomieszczenia.  

Ochrona 

 

Klimatyzator będzie włączony podczas wszystkich 
trybów pracy dla pomieszczenia. 

 

Wartości zadane temperatury w pomieszczeniu 
 

Wartości zadane temperatury można dostosować oddzielnie dla każdego 
pomieszczenia i trybu ogrzewania i chłodzenia (Komfort, Prekomfort, 
Ekonomiczny, Ochrona). Centralka mieszkaniowa utrzymuje odpowiednią 
nastawę w zależności od wybranego trybu pracy dla apartamentu/ 
pomieszczenia i (lub) programu czasowego. 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  
> Wart zadane pomieszcz > ... 
 
Wartości zadane dla trybu ogrzewania 
Tryb pracy Komfort Prekomfort Ekonomiczny  Ochrona 
Wartości 
wzorcowe 

21°C 20°C 15°C 12°C 

 

 
Podczas określania wartości zadanej dla trybu Ochrona należy wziąć 
pod uwagę zwierzęta domowe i delikatne materiały lub przedmioty 
w domu (rośliny, obrazy itp.). Skrajnie niska temperatura w 
pomieszczeniach może spowodować nieodwracalne uszkodzenia! 
Wysokie wartości zadane temperatury w pomieszczeniach powodują 
zwiększenie kosztów ogrzewania. 

 
Wartości zadane dla trybu chłodzenia 
Tryb pracy Komfort Prekomfort Ekonomiczny  Ochrona 
Wartości 
wzorcowe 

24°C 28°C 35°C 40°C 

 

 
Podczas określania wartości zadanej dla trybu Ochrona należy wziąć 
pod uwagę zwierzęta domowe i wrażliwe na ciepło materiały oraz 
przedmioty w domu (rośliny, obrazy itp.). Skrajnie wysoka temperatura 
w pomieszczeniach może spowodować nieodwracalne uszkodzenia! 
Niskie wartości zadane temperatury w pomieszczeniach skutkują 
wyższymi kosztami chłodzenia. 
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Ponowne ustawianie zadajnika pomieszczeniowego 
 

Korektę wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu (+/-3 K) dokonaną 
w zadajniku pomieszczeniowym można wyświetlić na centralce mieszkaniowej 
oddzielnie dla każdego pomieszczenia: 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  
> Wart zadane pomieszcz > Korekta zadaj pom: 
  

 
Korekta wprowadzona jedynie w zadajniku pomieszczeniowym działa 
tylko w odniesieniu do wartości zadanych dla trybów Komfort 
i Prekomfort. 

 

Ustawianie przełącznika czasowego dla 
pomieszczenia 
 

W trybie automatycznym centralka mieszkaniowa steruje ogrzewaniem 
i chłodzeniem poszczególnych pomieszczeń na podstawie trybu pracy dla 
danego pomieszczenia, przełącznika czasowego i (lub) programu 
wakacyjnego bądź programu dnia specjalnego. 
 

Wybór dnia tygodnia  
 Aby ustawić przełącznik czasowy, należy najpierw wybrać dzień tygodnia dla 
danego pomieszczenia, którego mają dotyczyć ustawienia: 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X 
> Program czas pomieszczenia > Tygodniowo: 
  

 Program czas pomieszczenia
  Poniedziałek…

 
 

Oprócz dni tygodnia (od poniedziałku 
do niedzieli) dostępny jest dzień 
specjalny. Do nawigacji należy 
używać przycisków strzałek. 
 
    

 

Wyświetlanie godzin przełączania  
Na wybranym dniu tygodnia należy nacisnąć przycisk Menu/ok, aby 
wyświetlić powiązane z nim godziny przełączania i wartości zadane.  
 

 Poniedziałek 
  Od 06:00   Komf 

 
 

Za pomocą przycisków strzałek 
można zmieniać punkty przełączania.
 
 
 
   

 

 
Ustawienie fabryczne punktów przełączania dla wszystkich dni 
tygodnia to godziny: 06:00 (przełączenie w tryb Komfort) i 22:00 
(przełączenie w tryb Ekonomiczny). 
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Kopiowanie godzin przełączania  
Po przewinięciu na koniec listy punktów przełączania zostanie wyświetlona 
opcja „Kopiuj do:”.  
 

 Poniedziałek 
  Kopiuj do:  

 
 

Godziny przełączania można 
skopiować z danego dnia do 
dowolnego innego dnia tygodnia 
(włącznie z dniem specjalnym) lub do 
wielu dni tygodnia (od poniedziałku 
do piątku lub od poniedziałku do 
niedzieli). 

 

Ustawianie nowych godzin przełączenia  
Dla każdego dnia tygodnia i dnia specjalnego można ustawić i zdefiniować 
maksymalnie 6 punktów przełączania, w których powinna ulec zmianie 
wartość zadana temperatury. 
 

 Poniedziałek 
  - - : - - - - - - � - 

 
 

Aby zdefiniować nowy punkt 
przełączania, należy naciskać 
przycisk strzałki w dół, aż zostanie 
wyświetlona pusta godzina 
przełączania (--:--, po istniejących 
godzinach przełączania). Następnie 
należy nacisnąć przycisk Menu/ok. 

  
 Poniedziałek 

  Od 06:00   Komf

 
 

Za pomocą przycisków nawigacji 
należy ustawić wartość między 00:00 
a 23:59, a następnie potwierdzić to 
ustawienie za pomocą przycisku 
Menu/ok. 
   

  
 Poniedziałek 

  Od 06:00   Komff

 
 

Następnie należy ustawić wartość 
zadaną temperatury w pomieszczeniu 
(dla trybu Komfort, Prekomfort lub 
Ekonomiczny), która ma być używana 
po tej godzinie przełączania.  
    

  
 Poniedziałek 

  Od 06:00   Komf

 
 

Aby zakończyć ustawianie, należy 
ponownie nacisnąć przycisk Menu/ok. 
Na wyświetlaczu ponownie zostanie 
wyświetlone menu. 
 
   

 

06:00 

 Comf 



 

45 / 118 

Siemens: Synco™ living CE1B2740pl 

Building Technologies Centralka mieszkaniowa QAX9x3 10.06.2011 

Dostosowanie i usuwanie punktów przełączania   
 Poniedziałek 

  Od 06:00  Komf

 
 

Aby zmienić istniejący punkt 
przełączania, należy wybrać go za 
pomocą przycisków strzałek, 
a następnie nacisnąć przycisk 
Menu/ok. Aby zmienić jego wartość, 
należy użyć przycisków strzałek. 

  
 Poniedziałek 

  - - : Od 06:00   Komf 

 
 

Aby usunąć punkt przełączania, należy 
naciskać przyciski strzałek do 
momentu wyświetlenia symbolu  
„- - : - -” (przed godziną 00:00 i po 
godzinie 24:00). 

    
 

Kopiowanie ustawień przełącznika czasowego dla pomieszczenia do 
innego pomieszczenia  
Po przewinięciu na koniec listy dni tygodnia dotyczących przełącznika 
czasowego dla pomieszczenia zostanie wyświetlona opcja „Kopiuj do:”.  
 

 Program czas pomieszczenia
  Kopiuj do: 

 

 

Ustawienia przełącznika czasowego 
odpowiedniego pomieszczenia można 
skopiować do dowolnego innego 
pomieszczenia (Pomieszczenie 1 – 
Pomieszczenie 12). 
    

 

Rzeczywista wartość temperatury w pomieszczeniu 
 

Na centralce mieszkaniowej można wyświetlać rzeczywistą wartość temperatury 
w pomieszczeniu: 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X > Stan pomieszczenia  
> Akt wart temp pom: 

 

Bieżąca wartość zadana temperatury w 
pomieszczeniu 
 

Bieżącą nastawę temperatury w pomieszczeniu można sprawdzić: 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X > Stan pomieszczenia  
> Bież temp zad pom: 

 

Położenie zaworu 
 

Bieżącą pozycję zaworu (otwarcie 0…100%) w każdym pomieszczeniu można 
sprawdzić: 

06:00 

- - : - - 
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Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X > Stan pomieszczenia  
> Pozycja zaworu: 

 

Wyjście załączenia chłodzenia 
 

Można sprawdzić bieżący stan wyjścia załączenia chłodzenia (Wył./Zał.) dla 
każdego pomieszczenia: 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X > Stan pomieszczenia  
> Wyj zwol chłodz: 

 

Klimatyzator 
 

Można sprawdzić bieżący stan pracy (Wył./Zał.) klimatyzatora dla każdego 
pomieszczenia: 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X > Stan pomieszczenia 
> Klimatyzator: 

 

Stan pracy instalacji 
 

Można sprawdzić bieżący stan pracy instalacji (Automatyczny/Ogrzewanie/ 
Chłodzenie) dla każdego pomieszczenia: 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X > Stan pomieszczenia  
> Praca instalacji: 

 

Zwiększenie oszczędności 
 

Można sprawdzić stan zwiększenia oszczędności ekonomicznych (Nieaktywne/ 
Aktywne) dla każdego pomieszczenia: 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X > Stan pomieszczenia 
> Zwiększenie ECO: 

 

Ograniczenie wartości zadanej 
 

Można sprawdzić, czy dla pomieszczenia jest aktualnie aktywna wartość 
ograniczenia nastawy (Nieaktywne/Aktywne). 

Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X > Stan pomieszczenia 
> Ograniczenie nast: 
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Wpływ timera apartamentu 
 

Istnieje możliwość określenia, czy dla wybranego pomieszczenia ma działać 
funkcja timera apartamentu centralki mieszkaniowej (patrz strona 33).  

 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X 
> Nastawy pomieszczenia > Wpływ timer apr: 

 
Nie Timer apartamentu nie ma wpływu na pomieszczenie. 

Tak Timer apartamentu działa w tym pomieszczeniu (ustawienie 
fabryczne). 

 

Funkcja optymalnego startu/stopu 
 

Funkcja optymalnego startu/stopu przesuwa w przód w czasie przełączanie 
poziomów pracy względem zaprogramowanej godziny, aby brana była pod 
uwagę dynamika termiczna budynku (czas nagrzewania i schładzania). 
Zapewnia to osiągnięcie wymaganej temperatury dokładnie 
w zaprogramowanym czasie (na przykład na koniec wakacji). 

Jeśli tak się nie dzieje (wymagana temperatura osiągana zbyt wcześnie lub 
zbyt późno), obliczany jest nowy czas przełączania, który zostanie użyty 
następnego dnia. 

Funkcja optymalnego startu/stopu działa między wszystkimi poziomami pracy, 
za wyjątkiem przełączania między trybem Prekomfort a Komfort: 
 

   

 

   

 Tryb Komfort 

  Tryb Prekomfort 
  Tryb Ekonomiczny 

 Ochrona 

 
Czas optymalizacji (przesunięcie w przód) może zostać ograniczony do 
wartości maksymalnej, oddzielnie dla funkcji optymalnego startu (48 godzin) i 
funkcji optymalnego stopu (06.00 gg.mm). 

Po ustawieniu czasu optymalizacji na ---- lub 00.00 funkcja ta jest 
dezaktywowana. 

 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  
> Nastawy pomieszczenia > OptStart maks: 

 
Ustawienie fabryczne --- (brak) 

 
 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  

> Nastawy pomieszczenia > OptStop maks: 
 

Ustawienie fabryczne 00.00 (brak) 

 



 

48 / 118 

Siemens: Synco™ living CE1B2740pl 

Building Technologies Centralka mieszkaniowa QAX9x3 10.06.2011 

 
Funkcja timera apartamentu zostanie zakończona bez funkcji 
optymalnego startu/stopu. 

 

Nadzór nad temperaturą w pomieszczeniu 
 

Regulator może nieprzerwanie monitorować temperatury w poszczególnych 
pomieszczeniach. Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy wartość 
„Alarm temperatury maksymalnej” (0–35°C) lub spadnie poniżej wartości 
„Alarm temperatury minimalnej” (0–35°C), wyświetlony zostanie komunikat o 
błędzie. Ustawienie „----” wyłącza nadzór nad temperaturą w danym 
pomieszczeniu. 

 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X  
> Nastawy pomieszczenia > Alarm temp maks: 

 
Ustawienie fabryczne --- (brak) 

 
 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X 

> Nastawy pomieszczenia > Alarm temp min: 
 

Ustawienie fabryczne --- (brak) 

 

Funkcja wietrzenia 
 

Gdy tylko centralka mieszkaniowa wykryje otwarte okno, w danym 
pomieszczeniu aktywowana jest funkcja wietrzenia. W takim przypadku 
położenie zaworu grzejnikowego jest ograniczane do jego bieżącego położenia, 
nawet jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie.  

Jeśli okno pozostaje otwarte po upływie określonego czasu blokady wietrzenia, 
wówczas tryb pracy w danym pomieszczeniu jest obniżany do trybu Ochrona. 

Funkcja wietrzenia jest anulowana, kiedy tylko wszystkie styki okienne 
w danym pomieszczeniu zostaną ponownie zwarte.  
 

 
F Okno (0 = wszystkie zamknięte, 1 = co najmniej jedno otwarte) 

R Kontrola pomieszczenia 

RB Tryb sterowania 

V Blokada położenia zaworu 

SB Ochrona 

t Czas 

 
Możliwe jest zdefiniowanie okresu blokady czasu wietrzenia  
(00.00 – 06.00 gg.mm) dla każdego pomieszczenia. 
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 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X 
> Nastawy pomieszczenia > Wietrzenie: 

 
Ustawienie fabryczne 00.30 gg.mm. 

 

 
Ustawienie „00.00” powoduje wyłączenie funkcji wietrzenia. Styki 
okienne nie mają wtedy wpływu na kontrolę pomieszczenia. 

 

Tryb cichy 
 

Siłownik regulacyjny SSA955 do zaworu grzejnikowego może także pracować 
w trybie cichym, jeśli jest używany w pomieszczeniach z wymaganym niskim 
poziomem hałasu (np. w sypialni). 

 

 
Tryb cichy zwiększa zużycie energii przez siłownik, skracając 
żywotność baterii. 

 
 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X 

> Nastawy pomieszczenia > Tryb cichy: 
 

Wył. Tryb cichy jest wyłączony (ustawienie fabryczne). 

Zał. Tryb cichy jest włączony. 

 

Kalibracja siłownika 
 

Skok zaworu jest kalibrowany automatycznie podczas uruchamiania instalacji 
lub wymiany baterii. W razie potrzeby można także uruchomić kalibrację 
w następujący sposób: 

 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X 
> Nastawy pomieszczenia > Kalibracja zaworu: 

 
Stop Kalibracja siłownika została zatrzymana lub zakończona.  

(ustawienie fabryczne) 

Start Kalibracja siłownika została rozpoczęta. 

 

 
Kalibracja skoku zaworu rozpoczyna się w ciągu 5 min po ręcznym 
uruchomieniu i kończy się automatycznie. 

 

Kalibracja czujnika 
 

W przypadku, gdy pomieszczeniowy czujnik temperatury zainstalowany jest 
w niekorzystnym miejscu, można dostosować go do określonych warunków 
pomieszczenia poprzez korektę jego wskazań (od -4,5 do +4,5 K).  

 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X 
> Nastawy pomieszczenia > Korekta czujnika: 

 
Ustawienie fabryczne 0 K 
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Grupa pomieszczeń 
 

Ten parametr wskazuje, do której grupy pomieszczeń zostało przypisane 
dane pomieszczenie w momencie uruchamiania (konfiguracja dodatkowa). 

 Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X 
> Nastawy pomieszczenia > Grupa pom: 

 

Grupy pomieszczeń 
Stany 
 
Stany grup pomieszczeń można wyświetlić, korzystając z procedur 
przedstawionych poniżej. 
 

Wartość rzeczywista temperatury powrotu 
 

Ukazuje wartość rzeczywistą bieżącej temperatury powrotu odpowiedniej 
grupy pomieszczeń.  

 Menu główne > Grupy pomieszczeń > Grupa pomieszczeń X  
> Stan > Akt wart temp powr: 

 

Wartość rzeczywista temperatury zasilania 
 

Ukazuje wartość rzeczywistą bieżącej temperatury zasilania odpowiedniej 
grupy pomieszczeń.  

 Menu główne > Grupy pomieszczeń > Grupa pomieszczeń X  
> Stan > Akt war tem na zasil: 

 

Wartość zadana temperatury zasilania 
 

Ukazuje bieżącą wartość zadaną temperatury zasilania odpowiedniej grupy 
pomieszczeń. 

 Menu główne > Grupy pomieszczeń > Grupa pomieszczeń X  
> Stan > Nastawa temp zas: 

 

Pompa grupy pomieszczeń 
 

Ukazuje bieżący stan pracy pompy (Wył./Zał.) odpowiedniej grupy 
pomieszczeń. 

 Menu główne > Grupy pomieszczeń > Grupa pomieszczeń X  
> Stan > Pompa grupy pom: 
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Maksymalne położenie zaworu pomieszczenia 
 

Określa, w którym pomieszczeniu danej grupy pomieszczeń zawór ma 
największy stopień otwarcia. Stopień otwarcia (obliczona wartość dla 
zapotrzebowania ciepła z pominięciem wpływu innych funkcji) można 
wyświetlić w poniższy sposób.  

 Menu główne > Grupy pomieszczeń > Grupa pomieszczeń X  
> Stan > Maks położenie zaw: 

 

Wentylacja 
Tryb pracy 
 

Wybór stopnia 
 

Przełącznik wyboru stopnia pozwala na ustawienie automatycznego wyboru 
stopnia lub określonego stopnia wentylacji. 

Ustawienie określonego stopnia wentylacji znosi automatyczne wybieranie 
stopnia przez tryb pracy wentylacji lub jakość powietrza/wilgotność powietrza 
w pomieszczeniu. 
 

 
Ustawienia wyboru stopnia można również wprowadzać za pomocą 
przycisku wentylacji znajdującego się na centralce mieszkaniowej. 

 
Menu główne > Wentylacja > Tryb pracy > Wybór stopnia: 
 

Automatyczny Automatyczne wybieranie stopnia (ustawienie fabryczne) 

Wył Wentylacja wyłączona 

Stopień 1 Wentylacja stała na stopniu 1 

Stopień 2 Wentylacja stała na stopniu 2 

Stopień 3 Wentylacja stała na stopniu 3 

 

Wentylacja wymuszona 
 

Ustawienie wentylacji wymuszonej powoduje włączenie maksymalnego 
poziomu wentylacji bez względu na bieżący tryb pracy wentylacji i aktualne 
wartości jakości powietrza i wilgotności w pomieszczeniu. 

Po upływie określonego czasu trwania wentylacji wymuszonej (patrz strona 60) 
instalacja wentylacji powraca do stanu zgodnego z bieżącym trybem pracy. 
 

 
Aktywowanie wentylacji wymuszonej jest również możliwe po 
dłuższym przytrzymaniu przycisku wentylacji znajdującego się na 
centralce mieszkaniowej. 

 
Menu główne > Wentylacja > Tryb pracy > Went sfors: 
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Nie Nie rozpoczynaj wentylacji wymuszonej. 

Tak Rozpocznij wentylację wymuszoną. Po rozpoczęciu wentylacji 
wymuszonej ponownie zostanie wyświetlona opcja „Nie”. 

 

Stan 
 

Wyświetla bieżący tryb pracy wentylacji (tryb Komfort, Prekomfort, Ekonomiczny, 
Ochrona). 

Menu główne > Wentylacja > Tryb pracy > Stan: 

 

Przyczyna 
 

Wyświetla przyczynę aktualnego trybu pracy wentylacji (stan). 

Menu główne > Wentylacja > Tryb pracy > Przyczyna: 
 
Możliwe przyczyny: 

 Uruchomienie 
 Nieobecność 
 Wakacje 
 Przełącznik czasowy 
 Tryb pracy dla apartamentu 
 Zewnętrzny styk trybu pracy 
 Timer apartamentu 
 Dzień specjalny 
 

Tryb pracy w przypadku nieobecności 
 

Żądany tryb pracy wentylacji w przypadku nieobecności (patrz strona 32) 
można ustawić w sposób przedstawiony poniżej. 

 Menu główne > Wentylacja > Tryb pracy > Tryb prac nieob: 
 

--- Nieobecność nie ma wpływu na tryb wentylacji.  
(ustawienie fabryczne) 

Komfort 

 

Podczas nieobecności wentylacja działa z wartością 
zadaną dla stopnia trybu Komfort. 

PreKomfort 

 

Podczas nieobecności wentylacja działa z wartością 
zadaną dla stopnia trybu Prekomfort. 

Ekonomiczny 

 

Podczas nieobecności wentylacja działa z wartością 
zadaną dla stopnia trybu Ekonomiczny. 

Ochrona 

 

Podczas nieobecności wentylacja działa z wartością 
zadaną dla stopnia trybu Ochrona. 

 

 
Przełączenie trybu pracy wentylacji może nastąpić tylko w sytuacji, 
gdy tryb pracy wentylacji w przypadku nieobecności jest ustawiony 
na wartość niższą niż w przypadku normalnej pracy. 
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Ustawienie trybu wentylacji na czas nieobecności jest niezależne od 
ustawienia trybu pracy pomieszczenia na czas nieobecności. Możliwe 
jest jednak przełączenie obu trybów za pomocą przycisku 
nieobecności. 

 

Wartości zadane stopni 
 

Przypisanie stopni do trybów pracy 
 

Poszczególne tryby pracy wentylacji można przypisać do odpowiednich stopni 
wentylacji za pomocą nastaw stopni.  
 

 
Ustawienie to nie ma znaczenia w przypadku, gdy wentylacja 
sterowana jest od wilgotności względnej lub jakości powietrza. 

 
Wył Wentylacja wyłączona 

Stopień 1 Wentylacja na stopniu 1 

Stopień 2 Wentylacja na stopniu 2 

Stopień 3 Wentylacja na stopniu 3 

 
 Menu główne > Wentylacja > Wartości zadane stopnia > Komfort: 

 
Ustawienie fabryczne Stopień 1 

 
 Menu główne > Wentylacja > Wartości zadane stopnia > PreKomfort: 

 
Ustawienie fabryczne Stopień 1 

 
 Menu główne > Wentylacja > Wartości zadane stopnia > Eko: 

 
Ustawienie fabryczne Wył. 

 
 Menu główne > Wentylacja > Wartości zadane stopnia 

> Zabezpieczenie: 
 

Ustawienie fabryczne Wył. 

 

Przypisanie stopnia do stanów okna 
 

Umożliwia określenie stopnia wentylacji w przypadku wykrycia otwartego okna 
przez centralkę mieszkaniową (patrz strona 60). 

 Menu główne > Wentylacja > Wartości zadane stopnia > Otwarte okno: 
 

Ustawienie fabryczne Wył. 
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Przypisanie stopnia w przypadku wykrycia dymu 
 

Umożliwia ustalenie stopnia, na którym będzie działać wentylacja, kiedy 
czujnik dymu centralki mieszkaniowej wykryje dym. 

 Menu główne > Wentylacja > Wartości zadane stopnia > Dym: 
 

Ustawienie fabryczne Wył. 

 

Przypisanie stopnia do styku wentylacji 
 

Umożliwia określenie stopnia, na którym ma działać wentylacja po zwarciu 
styku wentylacji. 

 Menu główne > Wentylacja > Wartości zadane stopnia > Stycznik went: 
 

Ustawienie fabryczne Wył. 

 

Program czasowy wentylacji 
 

Godziny przełączania 
 

Centralka mieszkaniowa kontroluje stopnie wentylacji za pomocą programu 
czasowego dla automatycznego trybu pracy wentylacji (wybór stopnia: 
Automatyczny). 

Menu główne > Wentylacja > Program czasowy wentylacji > … 
 
Można skonfigurować maksymalnie 6 punktów przełączania dla każdego dnia 
tygodnia oraz jednego dnia specjalnego. Dodatkowo można również określić 
tryb pracy wentylacji (tryb Komfort, Prekomfort, Ekonomiczny) dla każdego 
punktu przełączania. 

Punkty przełączania można ustawiać, usuwać oraz kopiować do dowolnego 
innego dnia tygodnia. Ustawienia przeprowadza się analogicznie do ustawień 
przełącznika czasowego dla pomieszczenia (patrz strona 43). 
 

 
W ustawieniach fabrycznych określone są następujące godziny 
przełączenia dla wszystkich dni tygodnia: godz. 06:00 (przełączenie na 
tryb Komfort) oraz godz. 22:00 (przełączenie na tryb Ekonomiczny). 

 

Stan wentylacji 
 

Stopień wentylacji 
 

Wyświetla aktywny stopień wentylacji (Wył., Stopień 1, Stopień 2, Stopień 3). 

Menu główne > Wentylacja > Stan wentylacji > Stopień wentylacji: 
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Przyczyna 
 

Wyświetla przyczynę załączenia bieżącego stopnia wentylacji. 

Menu główne > Wentylacja > Stan wentylacji > Przyczyna: 
 
Możliwe przyczyny: 

 Uruchomienie 
 Brak żądania 
 Tryb pracy 
 Jakość powietrza wewnętrznego 
 Styk trybu wentylacji 
 Ograniczenie wilgotności 
 Chłodzenie nocne 
 Przełącznik wyboru stopnia 
 Otwarte okno 
 Dym 
 Wentylacja wymuszona 
 Alarm CO 
 

Obejście odzysku ciepła 
 

Wyświetla, czy aktywne jest obejście odzysku ciepła, np. w przypadku 
chłodzenia nocnego. 

Menu główne > Wentylacja > Stan wentylacji > Obejście HR: 

 

Jakość powietrza wewnętrznego 
 

Wyświetla bieżącą jakość powietrza wewnętrznego (0…2000 ppm) zmierzoną 
przez czujnik. 

Menu główne > Wentylacja > Stan wentylacji > Jakość pow pom: 

 

Wilgotność powietrza 
 

Wyświetla wilgotność względną powietrza (0…100%) zmierzoną przez czujnik. 

Menu główne > Wentylacja > Stan wentylacji > Wilgotność pow: 

 

Tryb kominka 
 

Wyświetla, czy wentylacja została przełączona na tryb pracy otwartego 
kominka (Wył., Zał.) przez styk zewnętrzny. 

Menu główne > Wentylacja > Stan wentylacji > Tryb kominek: 
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Styki wentylacji 
 

Wyświetla bieżący stan dwóch styków wentylacji (Wył., Zał.). 

Menu główne > Wentylacja > Stan wentylacji > Stycznik went 1: 

Menu główne > Wentylacja > Stan wentylacji > Stycznik went 2: 

 

Serwisowanie 
 

Interwał serwisowania 
 

Należy określić, po ilu godzinach (0–99 999) wentylacja wymaga serwisowania 
(np. wymiana filtrów powietrza). W momencie przekroczenia ustalonej liczby 
godzin na centralce mieszkaniowej wyświetlany jest odpowiedni komunikat. 
 

 
Ustawienie 0 godzin oznacza, że przedział czasu do kolejnego 
serwisowania i związany z tym komunikat są wyłączone. 

 
 Menu główne > Wentylacja > Serwis > Interwał serwis: 

 
Ustawienie fabryczne 0 godzin 

 

Liczba godzin pracy od ostatniego serwisowania 
 

Wyświetla liczbę godzin pracy wentylacji, które minęły od ostatniego 
serwisowania. 
 

 
Aby usunąć komunikat serwisowania „Przeprowadź serwis wentylacji”, 
liczba godzin pracy musi zostać wyzerowana po przeprowadzeniu 
serwisowania. 

 
Wybrana liczba godzin pracy od serwisowania może wynosić 0 lub może być 
wartością dowolną. 

 Menu główne > Wentylacja > Serwis > Godz prac serw: 

 

Regulacja jakości powietrza wewnętrznego 
 
Jakość powietrza wewnętrznego jest regulowana zgodnie z wartością zadaną 
dla bieżącego trybu pracy wentylacji. Centralka mieszkaniowa bada stopień 
zanieczyszczenia powietrza, porównuje tę wartość z wartością zadaną, 
a następnie w razie konieczności przełącza stopień wentylacji. Przełączanie 
stopni wentylacji zależy od liczby istniejących stopni. 

Bieżące zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu (ppm) jest wyświetlane 
na centralce mieszkaniowej. 
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Dla opcji wybierania stopni musi być określone ustawienie Automatyczny
(patrz strona 51). 
Funkcja regulacji jakości powietrza wewnętrznego znosi ustawienia 
funkcji „Przypisanie stopni do trybów pracy” (patrz strona 53). 

 

Wartości zadane jakości powietrza wewnętrznego 
 

Istnieje możliwość określenia żądanej jakości powietrza wewnętrznego 
(wartość zanieczyszczenia powietrza 0…2000 ppm) dla trybów pracy Komfort 
i Ekonomiczny. 

Ustawienia trybu Komfort wpływają na tryby pracy wentylacji: Komfort 
i Prekomfort; ustawienia trybu Ekonomiczny wpływają na tryby pracy 
wentylacji: Ekonomiczny i Ochrona. 
 

 
Dopuszczalne zanieczyszczenie powietrza, określone dla trybu 
Komfort, nie może być większe niż dla trybu Ekonomiczny. 

 
 Menu główne > Wentylacja > Regulator jakości powiet  

> Nastawa komfort: 
 

Ustawienie fabryczne 1000 ppm 

 
 Menu główne > Wentylacja > Regulator jakości powiet  

> Nastawa ekonom:  
 

Ustawienie fabryczne 1600 ppm 

 

Ograniczenie wilgotności 
 
Centralka mieszkaniowa mierzy wilgotność względną powietrza podłączonym 
czujnikiem wilgotności, a następnie w razie potrzeby włącza wentylację. 

Działanie funkcji ograniczenia wilgotności zostaje zakończone w momencie, 
gdy wilgotność spada poniżej wartości granicznej lub gdy upłynie ustalony 
czas działania wentylacji. 

Bieżąca wartość wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu (% r.h.) 
wyświetlana jest na centralce mieszkaniowej. 
 

Nastawa stopnia wentylacji dla ograniczenia 
wilgotności 
 

Jeśli zmierzona wilgotność przekracza ustawioną wartość graniczną wilgotności, 
wentylacja jest uruchamiana zgodnie ze stopniem ustawionym dla tej opcji. 

 Menu główne > Wentylacja > Ograniczenie wilgotności  
> Nastawa stopnia: 
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Wył Wentylacja wyłączona 

Stopień 1 Wentylacja na stopniu 1 (ustawienie fabryczne) 

Stopień 2 Wentylacja na stopniu 2 

Stopień 3 Wentylacja na stopniu 3 

 

Limit wilgotności 
 

Należy określić żądaną wartość graniczną wilgotności (1–99% w.w.). 

 Menu główne > Wentylacja > Ograniczenie wilgotności > Limit wilg: 
 

Ustawienie fabryczne 85% r.h. 

 

Chłodzenie nocne 
 
W razie zapotrzebowania na chłodzenie, układ wentylacji może przeprowadzić 
chłodzenie wstępne, o ile pomieszczenia nie są zajęte (np. w nocy). Pozwala 
to na oszczędność energii wymaganej do chłodzenia, gdy pomieszczenia są 
zajęte. 

Gdy aktywna jest funkcja chłodzenia nocnego, możliwe jest włączenie obejścia 
odzysku ciepła dla jednostki wentylacyjnej. 
 

 
W przypadku chłodzenia nocnego wymagany jest czujnik temperatury 
zewnętrznej oraz czujnik temperatury w wybranym pomieszczeniu 
referencyjnym. Pomieszczenie referencyjne musi być wcześniej 
zdefiniowane. 
W trakcie chłodzenia nocnego przepustnice powietrza zewnętrznego 
instalacji wentylacyjnej muszą być otwarte. 

 
Aby chłodzenie nocne było aktywowane, musi jednocześnie zostać 
spełnionych kilka warunków: 

 Ogrzewanie musi być przełączone na tryb letni. 
 Tryb pracy apartamentu musi być ustawiony na Automatyczny, natomiast 

przełącznik czasowy ustawiony na fazę ekonomiczną (nieobecność). 
 Pomieszczenie referencyjne musi być wcześniej określone. 
 Temperatura panująca w pomieszczeniu referencyjnym musi być wyższa co 

najmniej o 1 stopień od wartości zadanej dla ogrzewania w trybie Komfort. 
 Temperatura powietrza zewnętrznego musi być niższa o określoną 

nastawioną wartość względem temperatury panującej w pomieszczeniu 
referencyjnym. 

 Temperatura powietrza zewnętrznego nie może być niższa niż wcześniej 
ustawiona wartość limitu temperatury powietrza zewnętrznego. 

 Okres do następnego regularnego włączenia wentylacji (zgodnie 
z przełącznikiem czasowym/programem wakacyjnym/programem dnia 
specjalnego) musi być krótszy niż określony maksymalny okres chłodzenia 
wstępnego. 
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Chłodzenie nocne zostaje zakończone w momencie, gdy jedno z kryteriów 
jego załączenia nie jest spełnione lub gdy zostanie osiągnięta wartość zadana 
dla ogrzewania w trybie Komfort. 
 

Wartość zadana stopnia dla chłodzenia nocnego 
 

Można określić stopień dotyczący instalacji wentylacyjnej, gdy chłodzenie 
nocne jest aktywne. 

 Menu główne > Wentylacja > Chłodzenie nocne > Nastawa stopnia: 
 

Wył Wentylacja wyłączona 

Stopień 1 Wentylacja na stopniu 1 (ustawienie fabryczne) 

Stopień 2 Wentylacja na stopniu 2 

Stopień 3 Wentylacja na stopniu 3 
 

Maksymalny okres chłodzenia wstępnego 
 

Chłodzenie nocne jest załączane tylko w określonym maksymalnym okresie 
chłodzenia wstępnego (0–2880 min). Jeżeli ustawiona jest wartość 0 min, 
chłodzenie nocne jest wyłączone. 

 Menu główne > Wentylacja > Chłodzenie nocne > Maks czas chł noc: 
 

Ustawienie fabryczne 0 min 

 

Nastawy wentylacji 
 

Czas trybu wakacyjnego 
 

Jeśli centralka mieszkaniowa jest ustawiona na działanie wg programu 
wakacyjnego (zgodnie z ustawieniami w menu Wakacje/Dni specjalne), 
wówczas wentylacja jest zredukowana. 

Wentylacja korzysta z bieżącego trybu pracy dla apartamentu, określonego 
w programie wakacyjnym, i na jego podstawie określa konieczny stopień 
wentylacji. 
Ten stopień wentylacji jest włączany codziennie o ustalonej godzinie (00:00–
24:00) na określony czas. 

Wybranie czasu załączenia wentylacji podczas wakacji jest możliwe w sposób 
podany poniżej. 
 

 
Aby włączenie wentylacji w trybie wakacyjnym było możliwe, wybieranie 
stopni musi być ustawione na opcję Automatyczny (strona 51). 

 
 Menu główne > Wentylacja > Nastawy wentylacji > Tryb wakac czas: 

 
Ustawienie fabryczne 10:00 
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Okres trybu wakacyjnego 
 

Wentylacja w trybie wakacyjnym jest włączana każdego dnia na czas 
ustawiony w tym przedziale (00.00–06.00 gg.mm). 

 Menu główne > Wentylacja > Nastawy wentylacji > Tryb wakac okres: 
 

Ustawienie fabryczne 00.30 gg.mm. 

 

Czas załączenia wentylacji wymuszonej 
 

Wentylacja wymuszona jest aktywowana na czas zgodny z określonym 
czasem załączenia wentylacji wymuszonej (0…60 min). Po upływie tego 
czasu wentylacja jest przełączana na stopień, na którym pracowała przed 
włączeniem wentylacji wymuszonej. 

 Menu główne > Wentylacja > Nastawy wentylacji > Czas zał went sfors:  
 

Ustawienie fabryczne 30 min 

 

Skutek otwarcia okna 
 

Jeśli otwarte jest co najmniej jedno okno w jednym z określonych pomieszczeń, 
wówczas jest załączany stopień wentylacji zgodny z ustawieniami dla takiej 
sytuacji (patrz strona 53). 

 Menu główne > Wentylacja > Nastawy wentylacji > Skutek otw okna:  
 

Ustawienie fabryczne --- (brak skutku otwarcia okna) 

 

CWU (tylko jednostka QAX913) 
 

Tryb pracy CWU 
 

Aby zmienić tryb pracy CWU, należy nacisnąć przycisk CWU na centralce 
mieszkaniowej. W oknie wyskakującym CWU można wybrać żądany tryb 
CWU: 

Automatyczny 

 

CWU jest przygotowywana do wartości zadanej: trybu 
Normalny, Zredukowany lub Ochrona zgodnie 
z programem czasowym CWU lub programem wakacyjnym 
(ustawienie fabryczne). 

Tryb normalny 

 

Temperatura CWU jest utrzymywana zgodnie z wartością 
zadaną trybu Normalny. 

Tryb Redukcji 

 

Temperatura CWU jest utrzymywana zgodnie z wartością 
zadaną trybu Zredukowany. 

Ochrona 

 

Temperatura CWU jest utrzymywana zgodnie z wartością 
zadaną trybu Ochrona przed zamarzaniem. 
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Tę opcję można także wybrać z menu: 

Menu główne > CWU > Tryb pracy > Wybór początk trybu: 

 

Wymuszone ładowanie CWU 
 

  

 

Po długim naciśnięciu przycisku CWU na centralce mieszkaniowej 
uruchomione zostanie jednokrotne wymuszone ładowanie 
zasobnika CWU do wartości zadanej trybu Normalny. Podczas 
ładowania wymuszonego na wyświetlaczu miga symbol CWU . 

 
Wymuszone ładowanie zasobnika CWU można także uruchomić ręcznie 
w następujący sposób: 

Menu główne > CWU > Tryb pracy > Ręczne fors ład: 
 

Nie Nie rozpoczynaj wymuszonego ładowania. 

Tak Rozpocznij wymuszone ładowanie. Po rozpoczęciu 
wymuszonego ładowania ponownie zostanie wyświetlona 
opcja „Nie”. 

 

Stan trybu pracy CWU 
 

Można wyświetlić stan bieżącego trybu pracy CWU (Automatyczny, Normalny, 
Zredukowany, Ochrona). 

Menu główne > CWU > Tryb pracy > Stan: 

 

Przyczyna trybu pracy CWU 
 

Jeśli bieżący tryb pracy CWU nie odbywa się według wymagań użytkowników, 
można wyświetlić jego przyczynę: 

Menu główne > CWU > Tryb pracy > Przyczyna 

 
Możliwe przyczyny bieżącego stanu trybu pracy: 

 Uruchomienie 
 Podgrzewanie elektryczne 
 Ładowanie wymuszone 
 Blokada ładowania CWU 
 Program Legionella 
 Tryb pracy CWU (jeśli jest inny niż „Automatyczny”) 
 Dzień specjalny/wakacje/nieobecność 
 Przełącznik czasowy CWU 
 Tryb letni 
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Tryby pracy CWU podczas nieobecności 
 

Istnieje możliwość wybrania trybu pracy CWU wymaganego podczas 
nieobecności: 

 Menu główne > CWU > Tryb pracy > Tryb prac nieob: 
 
--- Nieobecność nie ma wpływu na tryb pracy CWU.  

(ustawienie fabryczne) 

Normalny 

 

Podczas nieobecności CWU jest przygotowywana do 
wartości temperatury zadanej trybu Normalny. 

Zredukowany 

 

Podczas nieobecności CWU jest przygotowywana do 
wartości temperatury zadanej trybu Zredukowany. 

Ochrona 

 

Podczas nieobecności CWU jest przygotowywana do 
wartości temperatury zadanej trybu Ochrona. 

 

Tryb pracy wyzwalany stykiem 
 

Istnieje możliwość określenia trybu pracy, na który regulator ma przełączyć 
przygotowanie CWU, gdy podłączony jest styk zewnętrzny do zmiany trybu 
pracy (np. przełącznik do zdalnego sterowania za pomocą telefonu). 

Przełączanie trybu pracy za pośrednictwem styku zewnętrznego jest 
nadrzędne względem wszystkich pozostałych ustawień dotyczących trybu 
pracy. 
 

 
Funkcja wejścia „styku trybu pracy” musi zostać skonfigurowana 
w momencie uruchamiania. 
Ten sam styk trybu pracy jest stosowany w przypadku 
ogrzewania/chłodzenia, wentylacji i CWU. 

 
 Menu główne > CWU > Tryb pracy > Przeł trybu pracy: 

 
--- Zewnętrzny styk trybu pracy nie ma wpływu na tryb pracy 

CWU (ustawienie fabryczne). 

Normalny 

 

Gdy styk jest zwarty CWU jest przygotowywana do 
wartości temperatury zadanej dla trybu Normalny. 

Zredukowany 

 

Gdy styk jest zwarty CWU jest przygotowywana do 
wartości temperatury zadanej dla trybu Zredukowany. 

Ochrona 

 

Gdy styk jest zwarty CWU jest przygotowywana do 
wartości temperatury zadanej dla trybu Ochrona. 
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Wartość zadana temperatury CWU 
 

Jeśli temperatura CWU będzie zbyt wysoka lub zbyt niska, można zmienić 
wartość zadaną: 

Menu główne > CWU > Wartości zadane > Wart zad norm: 
 

Ustawienie fabryczne 55°C 

 
Menu główne > CWU > Wartości zadane > Wart zad zred: 
 

Ustawienie fabryczne 40°C 

 

Przełącznik czasowy CWU 
 

 W automatycznym trybie pracy CWU centralka mieszkaniowa steruje 
ładowaniem CWU zgodnie z programem czasowym CWU. 

Menu główne > CWU > Przełącznik czasowy > Tygodniowo X: 
 
Można skonfigurować maksymalnie 6 punktów przełączania dla każdego dnia 
tygodnia oraz jednego dnia specjalnego. Można także określić wartość zadaną 
temperatury CWU (tryb Normalny lub Zredukowany), która będzie używana 
w każdym z tych punktów przełączania. 

Punkty przełączania można ustawiać, usuwać oraz kopiować do dowolnego 
innego dnia tygodnia. Ustawienia przeprowadza się analogicznie do ustawień 
przełącznika czasowego dla pomieszczenia (patrz strona 43). 
 

 
Centralka mieszkaniowa jest dostarczana z następującymi 
ustawieniami fabrycznymi dla wszystkich dni tygodnia: 05:00 — 
przełączanie na wartość zadaną trybu Normalny, 22:00 — 
przełączanie na wartość zadaną trybu Zredukowany. 

 

Rzeczywista wartość temperatury CWU 
 

Można wyświetlić rzeczywistą wartość temperatury CWU: 

Menu główne > CWU > Stan CWU > Temp rzecz CWU: 

 

Wartość zadana temperatury CWU 
 

Można sprawdzić bieżącą wartość zadaną temperatury CWU: 

Menu główne > CWU > Stan CWU > Nast temp CWU: 
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Tryb pracy pompy ładującej i elektrycznego 
podgrzewacza zanurzeniowego 
 

Można wyświetlić bieżący tryb pracy pompy ładującej i elektrycznego 
podgrzewacza zanurzeniowego: 

Menu główne > CWU > Stan CWU > Pompa załadowcza: 

Menu główne > CWU > Stan CWU > Elektr grz zanurz: 

 

Stan pracy instalacji 
 

Można wyświetlić bieżący stan przygotowania CWU (Wyłączone/Gotowe/ 
Ładowanie): 

 Menu główne > CWU > Stan CWU > Praca instalacji: 

 

Przyczyna 
 

Można wyświetlić przyczynę bieżącej pracy CWU (uruchomienie/ochrona 
przed zamarzaniem/funkcja Legionella/przełącznik czasowy). 

 Menu główne > CWU > Stan CWU > Przyczyna: 

 

Ograniczenie czasu ładowania 
 

Na wyświetlaczu jest widoczna informacja, czy ograniczenie czasu ładowania 
jest obecnie aktywne, czy też nie. Maksymalny dozwolony czas ładowania 
został ustawiony podczas uruchamiania instalacji. 

 Menu główne > CWU > Stan CWU > Ogr czasu ład: 

 

Przełączanie na elektryczny podgrzewacz 
zanurzeniowy 
 

Można określić, czy w czasie pracy w okresie letnim CWU ma być 
przygotowywana przez elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy. 

 Menu główne > CWU > Ustawienia > Przeł el grz zanurz: 
 

Tak Po przełączeniu instalacji na tryb letni (patrz strona 36) CWU jest 
przygotowywana przez elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy. 
Dzięki temu źródło ciepła można w lecie wyłączyć.  
(ustawienie fabryczne) 

Nie CWU również w lecie jest przygotowywana przez źródło ciepła. 
Oznacza to, że w lecie źródło ciepła nadal generuje ciepło (praca 
awaryjna). 
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Jeśli pompa ładująca nie jest zdefiniowana, elektryczny podgrzewacz 
zanurzeniowy jest zawsze aktywny (brak ładowania przez źródło 
ciepła). 

 

Nadzór nad temperaturą CWU 
 

Regulator może nieprzerwanie monitorować temperaturę CWU. Jeśli 
temperatura CWU przekroczy wartość „Alarm temperatury maksymalnej” lub 
spadnie poniżej wartości „Alarm temperatury minimalnej”, wyświetlony 
zostanie komunikat o błędzie.  

W przypadku użycia ustawienia „----” nadzór nad temperaturą jest wyłączony. 

 Menu główne > CWU > Ustawienia > Alarm temp maks: 
 

Ustawienie fabryczne --- (brak) 

 
 Menu główne > CWU > Ustawienia > Alarm temp min: 

 
Ustawienie fabryczne --- (brak) 

 

Grupy przełączania (tylko jednostka 
QAX913) 
 

Praca z grupami przełączania 
 

Grupy przełączania 1–4 można obsługiwać za pomocą 4 par przycisków 
programowalnych na centralce mieszkaniowej.  

Funkcje grup przełączania (np. przełączanie lub ściemnianie świateł, otwieranie 
i zamykanie żaluzji, wyświetlanie stron informacyjnych lub przywoływanie scen) 
zostały zdefiniowane podczas uruchomienia instalacji. 
 

 
Nie ma przycisków bezpośredniego dostępu do grup przełączania 5–8. 
Ręczne uruchamianie funkcji tych grup przełączania jest możliwe tylko 
za pomocą odpowiednich ścieżek dostępu w centralce mieszkaniowej.

 
Wybrana funkcja pary przycisków programowalnych jest wyświetlana 
w postaci symbolu. 
 

 

Funkcja Włącznik grupy przełączania 
Po naciśnięciu przycisku na górze lub na dole światło jest włączane 
lub wyłączane. 

 

 

Funkcja Ściemnianie grupy przełączania 
Po krótkim naciśnięciu przycisku na górze lub na dole światło jest 
włączane lub wyłączane. Naciśnięcie przycisku przez ponad 0,4 
sekundy powoduje zwiększenie lub zmniejszenie intensywności 
światła. 
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Funkcja Żaluzje grupy przełączania 
Po krótkim naciśnięciu przycisku żaluzje są regulowane krokowo. 
Naciśnięcie przycisku przez ponad 0,4 sekundy powoduje całkowite 
otwarcie lub zamknięcie żaluzji. 

 

 

Funkcja Scena grupy przełączania 
Po naciśnięciu przycisku przez okres krótszy niż 0,4 sekundy 
wszystkie siłowniki przesuwają się do położeń ustawionych dla danej 
sceny (A lub B).  
Górny przycisk oznacza scenę A, dolny oznacza scenę B. 
Naciśnięcie przycisku przez ponad 3 s powoduje zapisanie 
bieżących stanów siłowników dla odpowiedniej sceny (A lub B). 
Zapisanie jest potwierdzane krótkim sygnałem dźwiękowym. 

 

 

Funkcja Informacje grupy przełączania 
Po naciśnięciu przycisku na górze lub na dole wyświetlana jest 
strona informacyjna przypisana do danego przycisku. 

 
Grupy przełączania można także wybrać przy użyciu ścieżki dostępu. 

Grupę przełączania skonfigurowaną jako Włącznik, Ściemnianie lub Żaluzje 
obsługuje się w następujący sposób: 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X > Uruchom: 

 
Grupę przełączania zdefiniowaną jako Scena można obsługiwać 
w następujący sposób: 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X > Scena A lub B  
> Uruchom scenę: 
  

 
Tekst wyświetlany dla scen A i B można ustawiać w zależności od 
potrzeb (patrz strona 67). 

 

Sceny 
 

Podczas uruchamiania instalacji przyciski programowalne na centralce 
mieszkaniowej (grupy przełączania 1–4) można zaprogramować do 
uruchamiania scen (na wyświetlaczu w miejscu przypisanym do przycisku 
pojawia się symbol sceny). 

Sceny służą do zapisywania określonych stanów wszystkich siłowników i 
urządzeń wykonanwczych biorących udział w scenie oraz do ich przywoływania 
w miarę potrzeb. Można na przykład ustawić różne natężenia świateł i pozycje 
żaluzji odpowiednio do określonego zdarzenia lub w określonym czasie. 
 

 
Dla niektórych scen, w zależności od typów użytych żaluzji, może być 
dostępne tylko zapisywanie i sprawdzanie dwóch stanów żaluzji: 
całkowicie otwarte i całkowicie zamknięte. 
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Tworzenie scen 

Dla grup przełączania można utworzyć scenę A lub B.  
W centralce mieszkaniowej należy wpisać wymaganą nazwę sceny: 

 Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Scena X > Scena X: 

 
Następnie należy za pomocą lokalnych regulatorów ustawić wszystkie siłowniki i 
urządzenia wykonawcze w wymaganych położeniach. 

Aby zapisać scenę, należy przytrzymać odpowiedni przycisk programowalny 
przez co najmniej 3 sekundy. Centralka mieszkaniowa potwierdza zapisanie 
krótkim sygnałem dźwiękowym. 

Zapisane sceny przywołuje się krótkim naciśnięciem odpowiedniego przycisku 
programowalnego. 

Sceny można także zapisywać i przywoływać przy użyciu ścieżek dostępu: 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Scena X > Uruchom scenę: 

 

Uruchamianie grup przełączania przez zdarzenie 
 

Oprócz uruchamiania ręcznego funkcję grupy przełączania można także 
uruchamiać automatycznie po wystąpieniu jednego lub kilku zdarzeń. 

Wybranie zdarzenia (lub zdarzeń), które uruchomi grupę przełączania 
skonfigurowaną jako Włącznik lub Ściemnianie: 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Zdarzenie zał pol: 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Zdarzenie wył pol: 

 
Wybranie zdarzenia (lub zdarzeń), które uruchomi grupę przełączania 
skonfigurowaną jako Żaluzje. 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Zdarzenie góra pol: 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Zdarzenie dół pol: 

 
Wybranie zdarzenia (lub zdarzeń), które uruchomi grupę przełączania 
skonfigurowaną dla scen: 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Scena A lub B > Zdarzenie sceny: 
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Nieobecność zał Uruchomienie polecenia podczas zmiany 
z trybu „Nieobecność WYŁ” na „Nieobecność 
ZAŁ” (= wyjście z domu). 

Nieobecność wył Uruchomienie polecenia podczas zmiany 
z trybu „Nieobecność ZAŁ” na „Nieobecność 
WYŁ” (= przyjście do domu). 

Wyłącznik zmrokowy 
ciemno 

Uruchomienie polecenia po zmianie stanu 
przełącznika zmierzchowego z JASNO na 
CIEMNO. 

Wyłącznik zmrokowy 
jasno 

Uruchomienie polecenia po zmianie stanu 
przełącznika zmierzchowego z CIEMNO na 
JASNO. 

Wyłącznik zmrokowy  
Ciemno + nieobecność 

Uruchomienie polecenia po zmianie stanu 
przełącznika zmierzchowego z JASNO na 
CIEMNO w trybie „Nieobecność ZAŁ” oraz 
zmiany z trybu„Nieobecność WYŁ” na 
„Nieobecność ZAŁ”, gdy przełącznik 
zmierzchowy sygnalizuje stan CIEMNO. 

Wyłącznik zmrokowy 
Jasno + nieobecność 

Uruchomienie polecenia po zmianie stanu 
przełącznika zmierzchowego z CIEMNO na 
JASNO w trybie „Nieobecność ZAŁ”. 

Dym Uruchomienie polecenia po wykryciu dymu 
przez czujnik dymu. 

Otwarte okno + 
nieobecność 

Uruchomienie polecenia po włączeniu funkcji 
nadzoru nad oknami/drzwiami (patrz strona 73). 

Wyciek wody Uruchomienie polecenia po wykryciu wycieku 
wody. 

Wyciek gazu Uruchomienie polecenia po wykryciu ulatniania 
się gazu.  

Alarm CO Uruchomienie polecenia po wykryciu alarmu 
CO. 

Panika Uruchomienie polecenia po załączeniu wejścia 
błędu przez funkcję „panika”. 

Nagły wypadek Uruchomienie polecenia po załączeniu wejścia 
błędu przez funkcję nagłego wypadku. 

Błąd X (1–3) Uruchomienie polecenia po załączeniu wejścia 
błędu przez funkcję alarmową (1–3) (styk nie 
jest w położeniu normalnym). 

 



 

69 / 118 

Siemens: Synco™ living CE1B2740pl 

Building Technologies Centralka mieszkaniowa QAX9x3 10.06.2011 

Uruchamianie grup przełączania za pośrednictwem 
pilota zdalnego sterowania 
 

Funkcję grup przełączania (na przykład włączanie i wyłączanie światła, 
otwieranie i zamykanie żaluzji, przywoływanie sceny) można uruchomić za 
pomocą przycisku na pilocie zdalnego sterowania AKF914/C01. Jednemu 
przyciskowi można przypisać tylko jedną funkcję grupy przełączania (np. 
zapalenie światła). 
 

 
Pilot zdalnego sterowania nie umożliwia ściemniania światła ani 
indywidualnego sterowania żaluzjami. 

 

Przełącznik czasowy dla grup przełączania 
 

Poszczególne grupy przełączania reguluje się ręcznie lub według powiązanego 
przełącznika czasowego. Dla każdej grupy przełączania dostępnych jest 7 dni 
tygodnia i jeden dzień specjalny oraz maksymalnie 8 punktów przełączania na 
każdy z tych dni. 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Przełącznik czasowy >… 
  

 
Ustawienia przełącznika czasowego dla grupy przełączania 
przeprowadza się analogicznie do ustawień przełącznika czasowego 
dla pomieszczenia (patrz strona 43). 

 

Aktywacja przełącznika czasowego 
 

Dla każdej grupy przełączania można zdefiniować, czy przełącznik czasowy 
ma być aktywny zawsze, czy tylko w czasie nieobecności. 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X > Akt przeł czas: 
 
Zawsze Przełącznik czasowy grupy przełączania jest zawsze 

brany pod uwagę (ustawienie fabryczne). 

Pod 
nieobecność 

Przełącznik czasowy grupy przełączania jest brany pod 
uwagę tylko w czasie nieobecności. 

 

 
Ustawienie „Pod nieobecność” zapobiega automatycznemu 
zamknięciu żaluzji na przykład w sytuacji, gdy osoba jest na balkonie 
lub w ogrodzie. 
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Symulacja obecności (tylko jednostka 
QAX913) 
 

Przełącznik czasowy symulacji obecności 
 

Podczas nieobecności (aktywna funkcja nieobecności) można sterować 
grupami przełączania za pomocą specjalnego przełącznika czasowego 
(P'czas), który symuluje obecność. Po uruchomieniu symulacji obecności 
grupy przełączania są włączane i wyłączane losowo w zależności od wybranej 
funkcji (Losowo/Załączone bez przerwy). 
 

 
Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku grup przełączania, które 
umożliwiają przełączanie lub ściemnianie światła. 

 
Program czasowy definiuje okresy, podczas których symulacja obecności jest 
aktywna. Dostępnych jest 7 dni tygodnia i jeden dzień specjalny oraz 
maksymalnie 6 punktów przełączania na każdy z tych dni. 

Menu główne > Grupy przełączania > Prog czas symul obecności >… 
  

 
Centralka mieszkaniowa jest dostarczana z następującymi 
ustawionymi fabrycznie godzinami przełączania dla wszystkich dni 
tygodnia: 06:00 (początek symulacji obecności), 08:00 (koniec 
symulacji obecności) oraz 17:00 (początek symulacji obecności), 
23:00 (koniec symulacji obecności). 

 

 
Za pomocą dnia specjalnego można zdefiniować, czy i w jakich 
okresach podczas wakacji i dni specjalnych ma być włączana 
symulacja obecności. 

 
Zdefiniowane okresy dotyczą łącznie wszystkich grup przełączania.  
 

Aktywacja symulacji obecności 
 

Działanie symulacji obecności (aktywacja i funkcja) można ustawić oddzielnie 
dla każdej grupy przełączania: 
 

Aktywacja 

„Aktywacja” umożliwia sterowanie grupami przełączania w zależności od 
przełącznika czasowego lub od kombinacji przełącznika czasowego 
i zmierzchowego.  

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Symulacja obecności > Aktywacja: 
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--- Nieaktywna — brak symulacji obecności dla 
tej grupy przełączania (ustawienie fabryczne). 

Z programem czasowym  Symulacja obecności włączana zgodnie 
z ustawieniem „Prog czas symul obecności”. 

Z prog czas i zmierzch Symulacja obecności włączana zgodnie z 
ustawieniem „Prog czas symul obecności” 
i przy sygnale CIEMNO przełącznika 
zmierzchowego.  

 

Przykład aktywacji zgodnie z przełącznikiem czasowym: 

S'uhr
On

Off

Abw

FSim

A B C D E F
t  

On

Off

On

Off

B2707Z01

 
S’uhr Program czasowy symulacji obecności (Zał., Wył.) 

Abw Nieobecność (Zał., Wył.) 

FSim Aktywacja symulacji (Zał., Wył.) 

t Czas 

 

Przykład aktywacji zgodnie z przełącznikiem czasowym i zmierzchowym: 

Daemm
DA

BR

A B C D E F G
t  

B2707Z02

S'uhr
On

Off

Abw

FSim

On

Off

On

Off

 
S’uhr Program czasowy symulacji obecności (Zał., Wył.) 

Abw Nieobecność (Zał., Wył.) 

Daemm Czujn. zmierzchowy (DA = CIEMNO, BR = JASNO) 

FSim Aktywacja symulacji (Zał., Wył.) 

t Czas 

 

Funkcja 

„Funkcja” umożliwia sterowanie grupami przełączania w sposób losowy lub 
poprzez włączenie na stałe. Ustawienie to obowiązuje tylko wtedy, gdy 
włączona jest symulacja obecności odpowiedniej grupy przełączania 
w sposób opisany wyżej. 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Symulacja obecności > Funkcja: 
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Losowy Siłowniki grupy przełączania są włączane i wyłączane 
w ustawionym okresie w losowych odstępach czasu 
o długości od 3 do 30 min.  

Pierwsze włączenie grupy przełączania również następuje 
w losowym momencie. Godziny przełączania 
poszczególnych grup są różne (ustawienie fabryczne). 

Załączony 
bez przerwy 

Grupa przełączania jest włączona na stałe. Dzięki temu 
podczas symulacji obecności co najmniej jedno światło 
jest włączone. 

 
Ustawienia Aktywacja i Funkcja obowiązują od momentu ustawienia centralki 
mieszkaniowej w tryb „Nieobecność” za pomocą przycisku Nieobecność/ 
adzór: 
  

3..30 Min 3..30 Min
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Off
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FSim Aktywacja symulacji (Zał., Wył.) 

Li1 Światło (Zał., Wył.) z funkcją „Losowo” 

Li2 Światło (Zał., Wył.) z funkcją „Załączone bez przerwy” 

t Czas 

 
Symulacja obecności kończy się w momencie ustawienia centralki 
mieszkaniowej w tryb „Obecność”. 
 

Nadzór (tylko jednostka QAX913) 
 

Zwłoka nadzoru 
 

Możliwe jest ustawienie opóźnienia załączenia monitorowania, aby zapobiec 
generowaniu komunikatu w momencie aktywacji nadzoru w sytuacji, gdy 
otwarte są okna/drzwi. 

Jeżeli monitorowane okna są otwarte w momencie aktywacji nadzoru, 
wówczas emitowany jest ciągły sygnał dźwiękowy. Strona informacyjna 
Okna/Drzwi dostarcza informacji, w kórych pomieszczeniach otwarte są okna 
lub drzwi. 

Pozwala to na szybką lokalizację i zamknięcie otwartych okien i drzwi. 

Po zamknięciu wszystkich nadzorowanych okien ciągły sygnał przechodzi 
w sygnał przerywany, którego częstotliwość jest podwajana w ciągu ostatnich 
15 sekund trwania zwłoki nadzoru. Pozostały czas zwłoki nadzoru jest także 
wyświetlany na centralce mieszkaniowej. 
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Żądane opóźnienie załączenia monitorowania (00.00..59.55 m.s, "---" 
nieskończoność) można ustawić, korzystając z następujących poleceń 
(dotyczy wszystkich okien i drzwi): 

 Menu główne > Nadzór > Nadzór zwłoka: 
 

Ustawienie fabryczne 05.00 ms 

 

 
Jeśli zwłoka nadzoru zostanie ustawiona na nieskończoną („---”), 
nadzór zostanie włączony po zamknięciu pierwszych drzwi (bez czasu 
opóźnienia). Patrz strona 73. 

 

Można ustawić żądaną głośność sygnału dźwiękowego stałego i przerywanego 
(0...100%). Po ustawieniu głośności wyemitowany zostaje sygnał dźwiękowy 
na ustawionym poziomie głośności. 

 Menu główne > Nadzór > Zwłoka nadz. obj.: 
 

Ustawienie fabryczne 15% 

 
Ustawienie wartości 0% powoduje wyłączenie ciągłego i przerywanego sygnału 
dźwiękowego w trakcie zwłoki nadzoru. 
 

Zmiana nieobecności 
 

Umożliwia określenie, czy wraz z nadzorem ma być włączana funkcja 
nieobecności. 

 Menu główne > Nadzór > Zmiana nieob: 
 
Nie Włączenie/wyłączenie funkcji nadzoru nie ma wpływu na 

nieobecność. 

Tak Włączenie/wyłączenie funkcji nadzoru ma wpływ na nieobecność 
(ustawienie fabryczne). 

 Ustawienie nadzoru w tryb „Cały monitorowany” powoduje 
włączenie funkcji nieobecności (nieobecność). 

 Ustawienie nadzoru w tryb „Częściowo monitorowany” lub 
„Nieaktywny” kończy funkcję nieobecności (obecność). 

 

Załączenie nadzoru 
 

W centralce mieszkaniowej należy wskazać, które drzwi i okna mają być 
„częściowo monitorowane” lub włączyć tryb „cały monitorowany”. 

Obie funkcje są stosowane w przypadku dwóch różnych typów nadzoru, np. 
w przypadku krótkich okresów nieobecności, gdy niektóre okna mają pozostać 
otwarte w celu wietrzenia, należy pominąć je w czasie monitorowania. W 
przypadku dłuższej nieobecności (np. wakacji) nadzorowane będą wszystkie 
okna i drzwi. 
 



 

74 / 118 

Siemens: Synco™ living CE1B2740pl 

Building Technologies Centralka mieszkaniowa QAX9x3 10.06.2011 

Okna 

Na liście opcji wymienione są wszystkie pomieszczenia. Należy wybrać 
pomieszczenia, w których okna mają być monitorowane.  

Jeśli jedno z nadzorowanych okien jest otwarte, zostanie wyświetlony komunikat 
„Otwarte okno”. Dodatkowo można aktywować brzęczyk, wyjście stanu i funkcję 
grup przełączania. 
 

 
Komunikat o błędzie „Otwarte okno” pozostaje aktywny do momentu 
zmiany nadzoru, nawet po zamknięciu wszystkich nadzorowanych 
okien. 

 
 Menu główne > Nadzór > Okna > Akt "Monit część": 

 Menu główne > Nadzór > Okna > Akt "Monit całość": 
 

Ustawienie fabryczne ---- (brak) 

 

Drzwi 

Monitorować można maksymalnie dwoje drzwi. Drzwi do objęcia funkcją 
nadzoru wybiera się z listy opcji.  

 Menu główne > Nadzór > Drzwi > Akt "Monit część"": 

 Menu główne > Nadzór > Drzwi > Akt "Monit całość"": 
 

Ustawienie fabryczne ---- (brak) 

 

Zwłoka komunikatu dotyczącego drzwi 

W przypadku otwarcia monitorowanych drzwi komunikat o błędzie „Otwarte 
drzwi” zostanie wyświetlony dopiero po upływie ustawionego czasu zwłoki 
komunikatu.  
Ponadto może zostać aktywowany brzęczyk, wyjście stanu i funkcja grup 
przełączania. 
 

 
Komunikat o błędzie „Otwarte drzwi” pozostaje aktywny do momentu 
zmiany nadzoru, nawet po zamknięciu wszystkich nadzorowanych 
drzwi. 

 
Możliwe jest ustawienie czasu opóżnienia komunikatu (00.00–59.55 ms):  

 Menu główne > Nadzór > Drzwi > Zwłoka wiad: 
 

Ustawienie fabryczne 05.00 ms 

 

 
Aby uniknąć wyświetlenia komunikatu błędu „Otwarte drzwi” i wywołania 
alarmu dźwiękowego, należy wyłączyć nadzór przed upływem czasu 
zwłoki komunikatu. W tym celu należy ustawić czas zwłoki komunikatu 
tak, aby zapewnić sobie wystarczający czas po powrocie do domu na 
dotarcie do centralki mieszkaniowej i wyłączenie nadzoru. 

 
Po otwarciu monitorowanych drzwi emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy, 
którego częstotliwość jest podwajana w ciągu ostatnich 15 sekund czasu 
trwania zwłoki komunikatu. 
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Możliwe jest ustawienie głośności sygnału dźwiękowego (0...100%) lub 
wyłączenie go przez ustawienie wartości 0%.  
Po ustawieniu głośności wyemitowany zostaje sygnał dźwiękowy na 
ustawionym poziomie głośności. 

 Menu główne > Nadzór > Drzwi > Zwłoka obj. wiad.: 
 

Ustawienie fabryczne 15% 

 
Jeśli zdarzenie „Nadzór okna/drzwi” zostanie włączone dla brzęczyka lub na 
wyjściach stanu, po upłynięciu czasu opóźnienia w centralce mieszkaniowej 
rozbrzmiewa alarm i (lub) włączane jest odpowiednie wyjście stanu (np. syrena). 
 

Brzęczyk sygnalizowania zdarzeń i wyjście stanu 
 

Istnieje możliwość określenia zdarzenia, dla którego mają być włączane 
brzęczyk i (lub) wyjście stanu (dym, nadzór okno/drzwi, wyciek wody, 
ulatnianie się gazu, alarm CO, panika, nagły wypadek lub błąd 1–3).  
Możliwy jest wybór kilku jednoczesnych zdarzeń: 

 Menu główne > Nadzór > Sygnalizowanie > Zdarzenia brzęczyk: 

 Menu główne > Nadzór > Sygnalizowanie > Wyjście stanu X 
> Zdarzenia: 

 
Ustawienie fabryczne  Dym 

 Nadzór okna/drzwi 

 

 
Dostępne jest osobne wyjście umożliwiające zamknięcie zaworu 
odcinającego na instalacji wodnej w razie wycieku wody lub zamknięcie 
zaworu bezpieczeństwa odcięcia gazu w przypadku ulatniania się gazu.

 

Czas trwania brzęczyka i wyjście stanu 
 

Można wybrać czas trwania sygnału brzęczyka i wyjść stanu (1–60 min, „---” 
nieskończony). Po upływie ustawionego czasu trwania sygnału brzęczyk 
cichnie i przekaźnik wyjścia stanu rozłącza się, nawet jeśli uruchamiające go 
zdarzenie jest nadal oczekujące. 

 Menu główne > Nadzór > Sygnalizowanie > Brzęczyk  
> Czas trwania syg: 

 Menu główne > Nadzór > Sygnalizowanie > Wyjście stanu X  
> Czas trwania syg: 

 
Ustawienie fabryczne 3 min 

 

 
Brzęczyk i wyjścia stanu są wyłączane natychmiast po naciśnięciu 
przycisku na centralce mieszkaniowej, o ile czas trwania sygnału nie 
został ustawiony na nieskończony „---”. 

 

 
Jeśli czas trwania sygnału dla brzęczyka lub wyjścia stanu został 
ustawiony na nieskończony „--- ”, to aby brzęczyk zamilkł lub 
przekaźni wyłączył się, błąd musi zostać potwierdzony. 
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Wyjście stanu o takiej samej nazwie dotyczące wycieków wody lub 
gazu pozostanie zamknięte, dopóki alarm nie zostanie potwierdzony 
(patrz strona 82). 

 

Potwierdzanie nadzoru brzęczyka i wyjścia stanu 
 

Istnieje możliwość określenia, czy brzęczyk lub wyjście stanu mają być 
aktywowane na krótki czas (impuls), kiedy nadzór jest włączony.  

 Menu główne > Nadzór > Sygnalizowanie > Brzęczyk  
> Potwierdz nadzoru: 

 Menu główne > Nadzór > Sygnalizowanie > Wyjście statusu X  
> Potwierdz nadzoru: 

 
Nie Brak potwierdzenia nadzoru (ustawienie fabryczne). 

Tak Nadzór jest potwierdzany. 

 

 
Należy pamiętać, że krótkie włączenie syreny zewnętrznej (do 20 dBA) 
może być uciążliwe dla sąsiadów. 

 

Dane o zużyciu 
 

Wyświetlanie bieżących stanów liczników 
 
Informacje o bieżących stanach liczników można uzyskać w menu „Dane o 
zużyciu” i na odpowiednich stronach informacyjnych (jeśli są skonfigurowane) 
każdego licznika. Stan licznika dla zużycia energii podczas ogrzewania 
i chłodzenia jest wyświetlany dla połączonych liczników energii cieplnej/ 
hłodniczej. 
 

 
Centralka mieszkaniowa aktualizuje stany liczników co 4 godziny. 
Wartości wyświetlane na centralce mieszkaniowej mogą zatem różnić 
się nieco od wartości na licznikach. 
Test radiowego połączenia na adapterze rejestrującym WRI982 
umożliwia wywołanie odczytu stanów liczników poza 4-godzinnym 
cyklem (zobacz stronę 107). 

 

Bieżący odczyt licznika 
 

Pokazuje bieżący odczyt licznika. 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Bieżący odczyt: 

 

Odczyt licznika bieżącego zużycia ciepła 
 

Pokazuje bieżący odczyt zużycia ciepła dla połączonego licznika energii 
cieplnej/chłodniczej. 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Wskazanie ogrz bież: 
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Odczyt licznika bieżącego zużycia chłodu 
 

Pokazuje bieżący odczyt zużycia energii podczas chłodzenia dla połączonego 
licznika energii cieplnej/chłodniczej. 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Wskazania chło bież: 

 

Wyświetlanie wartości dnia należności 
 
W ustawionym dniu należności bieżące odczyty z liczników są zapisywane dla 
każdego licznika razem z datą dnia należności. Wartość należności za 
ogrzewanie i chłodzenie jest wyświetlana dla połączonych liczników energii 
cieplnej/chłodniczej. 
 

 
Wartości należności generowane w licznikach lub adapterze 
rejestrującym aktualizowane są raz dziennie przez centralkę 
mieszkaniową. Po nadejściu ustawionego dnia należności, w 
niektórych przypadkach może minąć do dwóch dni, zanim na 
centralce mieszkaniowej zostaną wyświetlone nowe wartości 
należności. 
Jeśli nie ma dostępnych wartości należności, wyświetlany jest ciąg „---”. 

 

Dzień należności 
 

Pokazuje ostatnią wartość w dniu należności (= odczyt licznika w dniu 
należności), jak również poprzednią datę należności. 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Dzień należności  
> Wartość dnia należ: 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Dzień należności  
> Data dnia należności: 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Dzień należności  
> Rok dnia należności: 

 

Zużycie ciepła w dniu należności 
 

Pokazuje ostatnią wartość należności (= sumaryczne zużycie ciepła w dniu 
należności), jak również ostatnią datę dnia należności dla połączonego licznika 
energii cieplnej/chłodniczej. 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Dzień należności za ciepło 
> Wartość dnia należ: 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Dzień należności za ciepło 
> Data dnia należności: 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Dzień należności za ciepło 
> Rok dnia należności: 
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Zużycie chłodu w dniu należności 
 

Pokazuje ostatnią wartość należności (= sumaryczne zużycie chłodu w dniu 
należności), jak również ostatnią datę dnia należności dla połączonego licznika 
energii cieplnej/chłodniczej. 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Dzień należności za chłód  
> Wartość dnia należ: 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Dzień należności za chłód  
> Data dnia należności: 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Dzień należności za chłód  
> Rok dnia należności: 

 

Wyświetlanie wartości miesięcznych 
 
Bieżące odczyty liczników są zapisywane na końcu każdego miesiąca dla 
poszczególnych liczników jako wartości miesięczne. Z poziomu centralki 
mieszkaniowej można uzyskać dostęp do ostatnich 15 wartości miesięcznych. 
15 miesięcznych wartości dotyczących zużycia ciepła i chłodu jest 
wyświetlanych dla połączonych liczników energii cieplnej/chłodniczej. 
 

 
Wartości miesięczne generowane w licznikach lub adapterze 
rejestrującym są aktualizowane przez centralkę mieszkaniową raz 
dziennie. Wartości z poprzedniego miesiąca można wyświetlić na 
centralce mieszkaniowej dopiero po 3 dniu nowego miesiąca. 
Jeśli nie ma dostępnych wartości miesięcznych, wyświetlany jest 
ciąg „---”. 

 

Wartości miesięczne 
 

Pokazuje ostatnich 15 wartości miesięcznych (= odczyt licznika na końcu 
miesiąca) i odpowiadający im miesiąc. 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Wartości miesięczne  
> [Odczyt. X] Stan: 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Wartości miesięczne  
> [Odczyt. X] Data: 

 

Wartości miesięczne — ciepło 
 

Pokazuje ostatnich 15 wartości miesięcznych (= sumaryczne zużycie energii 
cieplnej na koniec miesiąca) i odpowiadający im miesiąc dla połączonego 
licznika energii cieplnej/chłodniczej. 
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Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Wartości miesięczne ciepło 
> [Odczyt. X] Stan: 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Wartości miesięczne ciepło 
> [Odczyt. X] Data: 

 

Wartości miesięczne — chłód 
 

Pokazuje ostatnich 15 wartości miesięcznych (= sumaryczne zużycie energii 
chłodniczej na koniec miesiąca) i odpowiadający im miesiąc dla połączonego 
licznika energii cieplnej/chłodniczej. 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Wartości miesięczne chłód  
> [Odczyt. X] Stan: 

Menu główne > Dane o zużyciu mediów > … > Wartości miesięczne chłód  
> [Odczyt. X] Data: 

 

Wakacje/dni specjalne 
Kalendarz 
 

Ustawianie wakacji/dni specjalnych 
 

Jeśli użytkowników nie ma przez kilka dni lub ich czas przebywania w domu 
zmienia się w określonych dniach (np. podczas świąt państwowych), można 
zdefiniować okres wakacji lub dzień specjalny. Dla każdej z 16 możliwych do 
wpisania pozycji można wprowadzić początek, koniec i przyczynę (wakacje 
lub dzień specjalny).  

W takim przypadku można także zdefiniować, czy zdarzenie powtarza się co 
rok (gwiazdka „*” w miejscu roku) lub czy należy je usunąć, po tym jak nastąpi 
(wpis z podanym rokiem).  

Każdą pozycję można usunąć. 

Menu główne > Wakacje/dni specjalne > Kalendarz > Pozycja X: 
 
W okresie wakacji stosowany jest wybrany tryb pracy apartamentu i wakacyjny 
tryb pracy CWU. 
 

 
Opis wymaganych ustawień trybu pracy apartamentu oraz trybu pracy 
CWU podczas wakacji znajduje się na stronie 80. 

 
Podczas dni specjalnych stosowany jest specjalny program dzienny dla 
odpowiednich pomieszczeń i CWU. 
 

 
Funkcji dni specjalnych z przełącznikami czasowymi CWU, wentylacji 
i pomieszczenia można użyć np. do zaprogramowania dni wolnych od 
pracy w tygodniu (od poniedziałku do piątku). 
W takie dni użytkownik będzie mógł używać profilu temperatury 
podobnego do niedzielnego. 
W przypadku dnia specjalnego dla przełączników czasowych grupy 
przełączania można określić, które funkcje mają być uruchamiane 
w dni specjalne i dni wolne od pracy.  
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Menu główne > Pomieszczenia > Pomieszczenie X 
> Program czas pomieszczenia > Dzień specjalny: 

Menu główne > CWU > Przełącznik czasowy  
> Dzień specjalny: 

Menu główne > Wentylacja > Program czasowy wentylacji  
> Dzień specjalny: 

Menu główne > Grupy przełączania > Prog czas symul obecności  
> Dzień specjalny: 

Menu główne > Grupy przełączania > Grupa przełączania X  
> Przełącznik czasowy > Dzień specjalny: 

 

 
Jeśli funkcje nadzoru, symulacja obecności itp. są wykorzystywane 
podczas wakacji/dni specjalnych, należy także uruchomić funkcję 
nieobecności (patrz następny rozdział). 

 

Wakacje i nieobecność jednocześnie 
 

Program wakacyjny działa na tryb pracy pomieszczenia, wentylacji i 
przygotowania CWU. Jeśli oprócz programu wakacyjnego użytkownik chce 
skorzystać z funkcji nieobecności (symulacji obecności, funkcji nadzoru itp.), 
powinien nacisnąć także przycisk Nieobecność. 
 

 
Kiedy funkcje wakacji i nieobecności są włączone jednocześnie, 
centralka mieszkaniowa reguluje temperaturę w pomieszczeniu 
i przygotowuje CWU zgodnie z wakacyjnym trybem pracy. 

 
Na koniec wakacji/dnia specjalnego tryb pracy dla pomieszczenia, wentylacji 
i CWU przełączy się z „Wakacje” na „Nieobecność”. 

Oznacza to, że po powrocie z wakacji, aby wyłączyć funkcję nieobecności, 
należy nacisnąć przycisk Nieobecność. 
 

 
Należy się upewnić, że podczas nieobecności poziom temperatury nie 
będzie zbyt niski („Prekomfort” lub „bez wpływu“), co umożliwi szybkie 
ponowne osiągnięcie nastawy Komfort po zakończeniu okresu 
nieobecności. Wolno działające systemy ogrzewania (np. ogrzewanie 
podłogowe) wymagają więcej czasu na ponowne ogrzanie pomieszczeń.

 

Wakacyjny tryb pracy 
 

Tryb pracy dla apartamentu w czasie wakacji  
 

Na czas wakacji należy wybrać wymagany tryb pracy dla apartamentu. 
Wakacyjny tryb pracy apartamentu ma wpływ na ogrzewanie/chłodzenie 
i wentylację. 
 

 
Na czas wakacji nie należy ustawiać trybu załączenia klimatyzatora 
wyższego od trybu pracy apartamentu (zobacz stronę 42), aby możliwe 
było załączenie chłodzenia w trybie wakacyjnym. 
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Menu główne > Wakacje/dni specjalne > Tryb prac ap wakc: 
 

Ekonomiczny 

 

Regulacja ogrzewania/chłodzenia i wentylacji jest 
w czasie wakacji dokonywana według odpowiednich 
wartości zadanych dla trybu Ekonomiczny (wartość 
wzorcowa). 

Ochrona 

 

Regulacja ogrzewania/chłodzenia i wentylacji jest w 
czasie wakacji dokonywana według odpowiednich 
wartości zadanych dla trybu Ochrona. 

 

Tryb pracy CWU w czasie wakacji (tylko jednostka 
QAX913) 
 

Istnieje możliwość określenia żądanego trybu pracy CWU w czasie wakacji 
lub dnia specjalnego: 

Menu główne > Wakacje/dni specjalne > Tryb CWU wakacje: 
 
--- Dni wolne od pracy lub dni specjalne nie mają wpływu na 

tryb pracy CWU. 

Normalny 

 

CWU w czasie wakacji i dni specjalnych jest przygotowywana 
do wartości temperatury zadanej dla trybu Normalny. 

Zredukowany 

 

CWU w czasie wakacji i dni specjalnych jest przygotowywana 
do wartości temperatury zadanej dla trybu Zredukowany. 

Ochrona 

 

CWU w czasie wakacji i dni specjalnych jest przygotowywana 
do wartości temperatury zadanej dla trybu Ochrona 
(wartość wzorcowa). 

 

Ustawienia czasu 
 

Data/godzina 
 

Ustawienia daty i godziny można wprowadzić, korzystając z następujących 
ścieżek dostępu: 

Menu główne > Godzina / data > Godzina: 

Menu główne > Godzina / data > Data: 

Menu główne > Godzina / data > Rok: 

 

Błędy 
 

Błąd/komunikaty o stanie błędu 
 

Centralka mieszkaniowa zapisuje do 10 bieżących komunikatów o stanie 
błędu zgodnie z ich priorytetem. Można je wywołać w dowolnym momencie. 
Najniższy numer komunikatu o stanie błędu oznacza błąd o najwyższym 



 

82 / 118 

Siemens: Synco™ living CE1B2740pl 

Building Technologies Centralka mieszkaniowa QAX9x3 10.06.2011 

priorytecie. Jeśli priorytety są równe, błędy są wyświetlone w kolejności 
chronologicznej. 

Brane są pod uwagę zarówno błędy centralki mieszkaniowej, jak i innych 
urządzeń wchodzących w skład systemu. 
 

 
Każde urządzenie przesyła do centralki mieszkaniowej tylko 
najpoważniejsze błędy. Po usunięciu błędu, następny oczekujący jest 
przesyłany. 

 
Odebrane błędy są zapisywane na „Bieżącej liście błędów”. 

Menu główne > Błędy > Błędy bieżące > Błąd X: 
 
Dla każdego komunikatu o stanie błędu wyświetlany jest numer błędu i jego 
tekst. 
  

 
W przypadku jednostki QAX913 błędy mogą być połączone 
z wewnętrznym lub zewnętrznym przekaźnikiem stanu i do pewnego 
stopnia z wyjściami stanów. W momencie wystąpienia błędu odpowiedni 
przekaźnik ulega zamknięciu. (Patrz strona 89). 

 

Komunikat o stanie błędu magistrali 
 

Błąd, który wystąpił jako ostatni na magistrali przewodowej jest zapisywany 
wraz z numerem, tekstem i adresem powiązanego urządzenia. 

Komunikaty o stanie błędu są widoczne tylko wtedy, gdy zostały włączone 
podczas konfigurowania. 

Menu główne > Błędy > Wiadomość stanu błędu mag 

 

Potwierdzanie błędów 
 

Bieżące wiadomości statusu błędu można potwierdzić łącznie. 

Menu główne > Błędy > Potwierdzenie błędów: 

 

 
Błąd, który nie został jeszcze potwierdzony, jest wyświetlany z migającym 
symbolem alarmu. Po potwierdzeniu błędu symbol przestaje migać. 

 

 
Wszystkie oczekujące błędy są potwierdzane równocześnie, 
a wszelkie aktywne wyjścia stanu zostają dezaktywowane. 
Jeśli nie wykryto żadnych kolejnych wycieków wody ani gazu, 
potwierdzenie błędów spowoduje ponowne otwarcie zaworu 
odcinającego dla wody lub bezpieczeństwa dla gazu. 
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Wejścia/wyjścia 
Wejścia 
 

Wyświetlanie sygnałów wejściowych 
 

Bieżące sygnały wejściowe można wyświetlać w następujący sposób: 

Menu główne > Wejścia/wyjścia > Wejścia > … 
  
Wyświetlane są następujące wartości, jeśli są dostępne: 

 Rzeczywista wartość temperatury zewnętrznej 
 Temperatura zewnętrzna zmieszana 
 Temperatura zewnętrzna tłumiona 
 Styk trybu pracy 
 Tryb letni 
 Załączanie chłodzenia 
 Przełączanie O/C 
 Punkt rosy 
 Nieobecność 
 Zmierzch (tylko jednostka QAX913) 
 Wejście alarmu X (na wejście alarmu 1–8, tylko jednostka QAX913) 
 

Wyjścia 
 

Wyświetlanie stanów wyjść 
 

Stany wyjść można wyświetlać w następujący sposób: 

Menu główne > Wejścia/wyjścia > Wyjścia > … 
  
Wyświetlane są następujące wartości, jeśli są dostępne: 

 Grupa przełączania X (przekaźnik na grupę przełączania 1–8, tylko 
jednostka QAX913) 

 Wyjście błędu X (na wyjście błędu 1–2, tylko jednostka QAX913) 
 Przekaźnik zapotrzebowania na ciepło 
 Sygnał 0...10 V DC zapotrzebowania na ciepło 
 Przekaźnik zapotrzebowania na chłód 
  Sygnał 0...10 V DC zapotrzebowania na chłód 
 Tryb letni 
 Załączanie chłodzenia 
 Odcinający zawór bezpieczeństwa na instalacji wodnej (tylko jednostka 

QAX913) 
 Odcinający zawór bezpieczeństwa na instalacji gazowej (tylko jednostka 

QAX913) 
 Wyjście stanu X (na wyście stanu 1–4, tylko jednostka QAX913) 
 Stan okna/drzwi 
 Okap kuchenny 
 Nadzór (tylko jednostka QAX913) 
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Ustawienia 
Urządzenie 
 

Język 
 

Domyślnym językiem pracy urządzenia jest angielski. Można jednak wybrać 
inny język: 

 Menu główne > Ustawienia > Urządzenie > Język: 
 
Teraz ścieżka dostępu będzie wyświetlana w wybranym języku. 

 Menu główne > Ustawienia > Urządzenie > Język: 

 

Wysokość nad poziomem morza 
 

Aby zapewnić wyświetlanie na stronie głównej dokładnych prognoz pogody, 
bezwzględne ciśnienie atmosferyczne uzyskane przez czujnik meteo jest 
zamieniane na ciśnienie nad poziomie morza. 

Dlatego należy wpisać do centralki wysokość instalacji nad poziomem morza. 
Wysokość, na której jest zamontowana instalacja, można wprowadzić 
w następujący sposób: 

 Menu główne > Ustawienia > Urządzenie > Wys nad poz morza: 
 

Ustawienie fabryczne 0 m nad poziomem morza 

 

Format czasu 
 

Istnieje możliwość ustawienia formatu czasu. 

 Menu główne > Ustawienia > Urządzenie > Format czasu: 
 
24 godziny Format czasu 00:00–24:00 (ustawienie fabryczne) 

12 godzin (am/pm) Format czasu 12 a.m–12 p.m–12 a.m. 

 

Podświetlenie/kontrast wyświetlacza 
 

Jasność podświetlenia oraz kontrast wyświetlacza można ustawić w zależności 
od potrzeb:  

 Menu główne > Ustawienia > Urządzenie > Podświetl wyś: 
 

Ustawienie fabryczne 100% 

 
 Menu główne > Ustawienia > Urządzenie > Kontrast wyśw: 

 
Ustawienie fabryczne 50% 
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Strona główna 
 

Format wyświetlania 
 

Można wybrać format wyświetlania strony głównej. 

 Menu główne > Ustawienia > Strona główna > Format wyś: 
  
Format wyś 0 Format wyś 1 

Wtorek 14.02.2006

 

Wtorek 01:32 14.02.2006

  
  

 
 

Format wyś 2  

 

Format wyś 3 (tylko jednostka QAX913) 

Wtorek 01:32 14.02.2006

  
  
 

   

Wtorek 01:32 14.02.2006

 

  
 

Format wyś 4 (tylko jednostka QAX913) 
 

Format wyś 5 (tylko jednostka QAX913) 

Wtorek 01:32 14.02.2006

 

  

Wtorek 01:32 14.02.2006

 

  
 

QAX903 — ustawienie fabryczne Format wyświetlania 2 
QAX913 — ustawienie fabryczne Format wyświetlania 4 

 

Wyświetlanie temperatury 
 

Można wybrać pomieszczenie (1–12), którego temperatura ma być 
wyświetlana na stronie głównej. 

 Menu główne > Ustawienia > Strona główna > Wyświetlanie temp: 
 

Ustawienie fabryczne Pomieszczenie 1 

 

Hasła 
 

Hasło poziomu serwisowego 
 

Centralce nie jest fabrycznie przypisywane żadne hasło na poziomie 
serwisowym. Ochrona hasłem jest dostępna jako opcja (1–9999). Hasło 

 30 minut

   30 minut

1013 hPa

Salon 

Salon 

Jadalnia

Temperatura 
zewn. Ciśnienie 

t

 30 minut 

   30 minut 

1013 hPa

 30 minut 

   30 minut 

1013 hPa  30 minut

   30 minut

1013 hPa
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wpisuje się w następującej ścieżce dostępu i potwierdza, naciskając przycisk 
Menu/ok:  

 Menu główne > Ustawienia > Hasła > Serwis: 
 

Ustawienie fabryczne --- 

 

 
Informacje dotyczące poszczególnych poziomów dostępu znajdują 
się na stronie 29. 

 

Wybór strony informacyjnej (tylko jednostka 
QAX913) 
 

Bezpośredni wybór stron informacyjnych 
 

Podczas uruchamiania instalacji przyciski programowalne w centralce 
mieszkaniowej QAX913 (grupy przełączania 1–4) można zaprogramować do 
wyświetlania stron informacyjnych (na wyświetlaczu przy przypisanym 
przycisku wyświetlany jest symbol strony informacyjnej). 
 

 
Liczba stron informacyjnych — a zatem również numer strony 
informacyjnej określonego składnika/funkcji — zależy od konfiguracji 
centralki mieszkaniowej. Bieżącą numerację stron informacyjnych 
można sprawdzić podczas przewijania przyciskiem Info. 

 
Na poniższym rysunku przedstawiono kolejność numerowania przycisków 
programowalnych (grupy przełączania 1–4): 

 
 1A, 1B Przyciski programowalne grupy przełączania 1 

 2A, 2B Przyciski programowalne grupy przełączania 2 

 3A, 3B Przyciski programowalne grupy przełączania 3 

 4A, 4B Przyciski programowalne grupy przełączania 4 

 
Jeśl przyciski programowalne są zdefiniowane jako strony informacyjne, 
można wybrać strony, które będą wyświetlane po naciśnięciu przycisku. 

 Menu główne > Ustawienia > Wybór stron informacyjnych  
> Przycisk str inf 1A: 

 Menu główne > Ustawienia > Wybór stron informacyjnych  
> Przycisk str inf 1B: 
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 Menu główne > Ustawienia > Wybór stron informacyjnych  
> Przycisk str inf 2A: 

 Menu główne > Ustawienia > Wybór stron informacyjnych  
> Przycisk str inf 2B: 

 Menu główne > Ustawienia > Wybór stron informacyjnych  
> Przycisk str inf 3A: 

 Menu główne > Ustawienia > Wybór stron informacyjnych  
> Przycisk str inf 3B: 

 Menu główne > Ustawienia > Wybór stron informacyjnych  
> Przycisk str inf 4A: 

 Menu główne > Ustawienia > Wybór stron informacyjnych  
> Przycisk str inf 4B: 

 

Błędy (tylko jednostka QAX913) 
 

Wejścia błędów 
 

Informacje o błędach zewnętrznych elementów instalacji mogą być 
przekazywane do centralki mieszkaniowej poprzez zwarcie styku. Dostępnych 
jest osiem wejść błędów, każdy z nich przypisany do jednego z następujących 
typów błędów: 

 Wyciek wody 
 Nieszczelność gazu 
 Alarm CO 
 Panika 
 Nagły wypadek 
 Błąd 1–3 (zdefiniowane przez użytkownika) 
 

 
Podczas uruchamiania instalacji muszą zostać aktywowane wejścia 
błędów, a wymagane wejście musi być podłączone do centralki 
mieszkaniowej by możliwe było zastosowanie podanych tutaj ustawień. 
Aby zapoznać się z opisem, patrz dokument „Montaż i uruchomienie 
(CE1C2740pl)”. 

 
Zwłokę komunikatu o błędzie można ustawić tylko dla wycieku wody/gazu 
i alarmów CO. 
 

 
Błędy Panika i Nagły wypadek nie wymagają ustawiania.  

 

Tekst błędu 
 

Dla błędów 1–3 można wprowadzić tekst, który ma być wyświetlany 
w przypadku wystąpienia błędu na odpowiadającym wejściu błędu. 

 Menu główne > Ustawienia > Błędy > Błąd X > Tekst błędu: 
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Potwierdzanie błędów 
 

Można określić, czy w przypadku błędów 1–3 wymagane jest ich potwierdzanie.  

 Menu główne > Ustawienia > Błędy > Błąd X > Potwierdz błędu: 
 
Nie Błąd nie musi być potwierdzany. Komunikat o błędzie 

automatycznie przestanie być wyświetlany po usunięciu jego 
przyczyny (ustawienie fabryczne). 

Tak Aby komunikat przestał być wyświetlany, musi zostać 
potwierdzony, nawet jeśli przyczyna błędu będzie usunięta. 

 

Priorytet błędu 
 

Można określić priorytety dla błędu 1–3. 

 Menu główne > Ustawienia > Błędy > Błąd X > Priorytet błędu: 
 
Pilny Priorytet dla błędów groźnych dla instalacji lub dotyczących 

sytuacji, kiedy nie można już zagwarantować bezproblemowego 
działania instalacji. 

Niepilny Priorytet dla błędów niegroźnych dla działania instalacji.  
(ustawienie fabryczne) 

 

Generowanie błędu 
 

Można określić, czy błąd 1–3 ma być generowany zawsze, czy tylko 
w przypadku nieobecności. 

 Menu główne > Ustawienia > Błędy > Błąd X > Błąd zwolnienie: 
 
Zawsze Komunikat o błędzie jest generowany, kiedy styk na wejściu 

błędu nie będzie w normalnym położeniu (ustawienie 
fabryczne). 

Pod 
nieobecność 

Komunikat o błędzie jest generowany tylko podczas 
nieobecności, kiedy styk na wejściu błędu nie będzie 
w normalnym położeniu. 

 

Zwłoka komunikatu o stanie błędu 
 

Zwłoka komunikatu o stanie błędu to czas (00.00–60.00 ms), który upłynie, 
zanim wskutek oczekującego błędu zostanie wygenerowany komunikat. 

 Menu główne > Ustawienia > Błędy > … > Opóź syg stan błędu: 
 

Ustawienie fabryczne 00.05 ms 
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Wyjścia błędów 1 i 2 
 

Dwa wyjścia błędów można skonfigurować tak, aby przekazywały komunikaty 
o stanie błędu lub poinformowac o nich zapaleniem lampki na panelu 
sterowania. Wyjście błędu pozostanie zamknięte (zwarty styk) do momentu 
potwierdzenia błędu. 
 

 
 Podczas uruchamiania instalacji muszą zostać aktywowane wejścia 
błędów, a wymagane wejście musi być podłączone do centralki 
mieszkaniowej by możliwe było wprowadzenie podanych tutaj 
ustawień. Aby zapoznać się z opisem, patrz dokument „Montaż i 
uruchomienie (CE1C2740pl)”. 

 
Dla każdego wyjścia błędu można ustawić: 
 

Priorytet błędu 
 

Ustaw priorytet komunikatu o błędzie, przy którym aktywowane jest wyjście 
błędu. 

 Menu główne > Ustawienia > Błędy > Wyjście błędu X > Priorytet błędu: 
 
Pilny Wyjście błędu jest zamknięte (zwarte), jeśli oczekuje co 

najmniej jeden pilny komunikat o błędzie. 

Niepilny Wyjście błędu jest zamknięte (zwarte), jeśli oczekuje co 
najmniej jeden komunikat o błędzie, który nie jest pilny. 

Wszystkie Wyjście błędu jest zamknięte (zwarte), jeśli oczekuje (pilny 
lub niepilny) komunikat o błędzie (ustawienie fabryczne). 

 

Źródło błędu 
 

Określa, czy wyjście błędu powinno odpowiadać tylko na błędy wewnętrzne, 
czy tylko na błędy zewnętrzne (błędy przesłane przez magistralę). 

 Menu główne > Ustawienia > Błędy > Wyjście błędu X > Źródło błędu: 
 
Błąd 
wewnętrzny 

Wyjście błędu tylko do sygnalizowania komunikatów 
o błędach wewnętrznych. 

Magistrala Wyjście błędu tylko do sygnalizowania komunikatów 
o błędach magistrali. 

 
 Wyjście błędu 1 Wyjście błędu 2 
Ustawienie fabryczne Błąd wewnętrzny Magistrala 

 

 
Obsługiwany może być maksymalnie jeden komunikat o stanie błędu 
magistrali. Jeśli dla obu wyjść jako źródło błędów zostanie ustawiona 
Magistrala, z różnymi priorytetami, to równocześnie można aktywować 
tylko jedno wyjście błędów, nawet jeśli na magistrali oczekuje kilka 
komunikatów o błędach z różnymi priorytetami! 
Dlatego zalecane jest by jako źródło błędu ustawić Magistralę tylko dla 
jednego wyjścia błędu. 
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Teksty 
 

Nazwa instalacji 
 

Można przypisać instalacji lub apartamentowi nazwę opisową, np. „Ulica 
Główna 22”: 

 Menu główne > Ustawienia > Teksty > Nazwa instalacji: 

 

Nazwy pomieszczeń 1–12 
 

Można przypisać pomieszczeniom nazwy opisowe, np. Pokój dzienny, Jadalnia, 
Rodzice, Dzieci, Łazienka itp.: 

 Menu główne > Ustawienia > Teksty > Pomieszczenia 
> Pomieszczenie X: 

 

 
W celu szybkiego i łatwego wprowadzania nazw pomieszczeń 
dostępne są wstępnie zdefiniowane nazwy pomieszczeń. Wstępnie 
zdefiniowaną nazwę pomieszczenia można zmienić. 

 

Nazwy grup przełączania 1–8 (tylko jednostka 
QAX913) 
 

Można przypisać grupom przełączania nazwy opisowe, np. Światło-salon, 
Żaluzje-jadalnia itp.: 

 Menu główne > Ustawienia > Teksty > Grupy przełączania  
> Grupa przełączania X: 

 

Nazwy drzwi 1–2 (tylko jednostka QAX913) 
 

Drzwiom można przypisać nazwy opisowe, np. drzwi wejściowe, drzwi do 
garażu itp. 

 Menu główne > Ustawienia > Teksty > Drzwi > Drzwi X: 

 

Nazwy lamp 1–4 (tylko jednostka QAX913) 
 

Można przypisać lampom nazwy opisowe, na przykład Pokój dzienny, 
Jadalnia itp.: 

 Menu główne > Ustawienia > Teksty > Stan oświetlenia > Lampa X: 
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Nazwy temperatur 1–3 (tylko jednostka QAX913) 
 

Temperaturom można przypisać nazwy opisowe, dotyczące regulacji tego 
parametru w danym pomieszczeniu, np. piwnica, basen itp.: 

 Menu główne > Ustawienia > Teksty > Wyświetanie temperatury  
> Temperatura X: 

 

Nazwy pilotów zdalnego sterowania 1–5 (tylko 
jednostka QAX913) 
 

Pilotom zdalnego sterowania można przypisać nazwy opisowe, np. Tata, 
Mama itp.: 

 Menu główne > Ustawienia > Teksty > Sterowanie ręczne  
> Pilot zdalnego sterowania X: 

 

Pilot zdalnego sterowania (tylko jednostka 
QAX913) 
 

Przypisanie przycisków na pilocie zdalnego 
sterowania 1–5 
 

Każdemu z przycisków pilota zdalnego sterowania AFK914/C01 można 
przypisać wybraną funkcję. 

 Menu główne > Ustawienia > Sterowanie ręczne  
> Pilot zdalnego sterowania X > Lewy górny przycisk: 

 Menu główne > Ustawienia > Sterowanie ręczne  
> Pilot zdalnego sterowania X > Prawy gór przycisk: 

 Menu główne > Ustawienia > Sterowanie ręczne  
> Pilot zdalnego sterowania X > Lewy dolny przycisk: 

 Menu główne > Ustawienia > Sterowanie ręczne  
> Pilot zdalnego sterowania X > Prawy dol przycisk: 

 
--- Przycisk nie ma przypisanej funkcji 

(ustawienie fabryczne). 

Nadzór zał Nadzór włączony.  
(= Cały monitorowany). 

Nadzór wył Nadzór wyłączony.  
(= Nieaktywne). 

Załącz ala nagły wypadek Aktywowanie alarmu bezpieczeństwa. 

Załącz alarm panika Aktywowanie alarmu paniki. 

Załącz grupę przełącz 1A Polecenie A grupy przełączania 1 załączone 
(ZAŁ./WYŁ./przywołaj scenę A). 
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Załącz grupę przełącz 1B Polecenie B grupy przełączania 1 załączone
(WYŁ./DÓŁ/przywołaj scenę B). 

…  

Załącz grupę przełącz 8A Polecenie A grupy przełączania 8 załączone 
(ZAŁ./WYŁ./przywołaj scenę A). 

Załącz grupę przełącz 8B Polecenie B grupy przełączania 8 załączone 
(WYŁ./DÓŁ/przywołaj scenę B). 

 

Informacje o urządzeniu 
 

Ścieżki informacyjne 
 

Centralka mieszkaniowa umożliwia odczytanie następujących informacji: 

Menu główne > Informacja regulatora > Nazwa instalacji: 

Menu główne > Informacja regulatora > Naz pliku: 

Menu główne > Informacja regulatora > Typ urządzenia: 

Menu główne > Informacja regulatora > Wersja oprogram: 

Menu główne > Informacja regulatora > Wersja sprzętu: 
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Zadajnik pomieszczeniowy QAW910 
Obsługa 
 

 

 

Wszystkie elementy sterujące znajdują 
się z przodu zadajnika QAW910.  
Przycisk funkcji znajduje się 
w komorze na baterie. Zadajnik 
pomieszczeniowy komunikuje się 
drogą radiową i nie ma styków 
połączeniowych. 
Ustawienia zadajnika 
pomieszczeniowego mają wpływ 
wyłącznie na pomieszczenie, do 
którego zadajnik pomieszczeniowy 
został przypisany. Nie mają one 
wpływu na żadne inne pomieszczenia. 
Ustawienia wprowadzone w zadajniku 
pomieszczeniowym są automatycznie 
synchronizowane z ustawieniami 
w centralce mieszkaniowej. 
    

 

Tryby pracy pomieszczenia 
 

  

 

Naciśnij przycisk Tryb (Mode), aby wybrać żądany tryb pracy 
pomieszczenia. 
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol klepsydry, który 
zniknie po przyjęciu nowych ustawień przez centralkę 
mieszkaniową i zadajnik pomieszczeniowy. 

 

AUTOMATYCZNIE 
Pomieszczenie jest regulowane w zależności od 
programu czasowego oraz programu dnia specjalnego. 

RĘCZNIE  
Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana 
zgodnie z wartością zadaną trybu Komfort.  

RĘCZNIE  
Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana 
zgodnie z wartością zadaną trybu Prekomfort.  

RĘCZNIE  
Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana 
zgodnie z wartością zadaną trybu Ekonomiczny.  

RĘCZNIE  
Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana 
zgodnie z wartością zadaną trybu Ochrona.  

  
Nadrzędne sterowanie przez centralkę mieszkaniową 
w celu utrzymania wartości zadanej trybu Komfort. 

  
Nadrzędne sterowanie przez centralkę mieszkaniową 
w celu utrzymania wartości zadanej trybu Prekomfort. 
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Nadrzędne sterowanie przez centralkę mieszkaniową 
w celu utrzymania wartości zadanej trybu Ekonomiczny. 

   
Nadrzędne sterowanie przez centralkę mieszkaniową 
w celu utrzymania wartości zadanej trybu Ochrona. 

 

 
Program czasowy i program dnia specjalnego ustawia się w centralce 
mieszkaniowej. 
W przypadku trybu nadrzędnego sterowania przez centralkę 
mieszkaniową na wyświetlaczu pokazany będzie symbol centralki 
mieszkaniowej , jak również symbol aktywnego poziomu pracy. 

 

Funkcja timera pomieszczenia 
 

  

 

Przycisk Timer pomieszczenia ( ) umożliwia wymuszenie 

utrzymania przez system ogrzewania/chłodzenia komfortowej 
temperatury przez określony czas. Naciśnięcie przycisku spowoduje 
wyświetlenie symbolu timera pomieszczenia, wartości zadanej trybu 
Komfort i czasu trwania wybranego trybu Komfort (00:00). 

  

 

Każde naciśnięcie przycisku Timer 
pomieszczenia spowoduje wydłużenie 
trwania trybu Komfort o 30 min. 
Długotrwałe przytrzymanie przycisku 
Timer pomieszczenia spowoduje 
przyspieszenie ustawienia.    

Jeśli przez 4 sekundy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, ustawienie jest 
przyjmowane i wyświetlany jest tryb Komfort. 
 

 

Na wyświetlaczu pojawi się symbol 
klepsydry, który zniknie po przyjęciu 
przez centralkę mieszkaniową 
ustawień wprowadzonych na 
zadajniku pomieszczeniowym.  

    
Kiedy funkcja timera pomieszczenia jest aktywna i zostanie naciśnięty przycisk 
Timer pomieszczenia, wyświetlany jest pozostały czas timera. Naciskając 
przycisk Timer pomieszczenia ponownie, można przedłużyć jego funkcję o 
30 min, a każde kolejne naciśnięcie przycisku przedłuża ją o dalsze 30 min. 

Aktywną funkcję timera pomieszczenia można przerwać, ustawiając czas 
przedłużenia na 00:00 lub naciskając przycisk Tryb. 
 

 
Aby włączyć funkcję timera pomieszczenia, tryb pracy apartamentu 
musi być ustawiony na „Automatyczny”. Ponadto dla apartamentu nie 
może być aktywna funkcja nieobecności lub wakacji. 
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Korekta wartości zadanej temperatury 
w pomieszczeniu 
 

  

 

Wartość zadaną temperatury w pomieszczeniu można skorygować 
o maksymalnie +/-3 K za pomocą pokrętła. Po obróceniu pokrętła 
o jeden skok wyświetlona zostaje bieżąca korekta nastawy 
tempertaury w pomieszczeniu. Każdy skok powoduje dalszą 
korektę o 0,5 K. 

 
Korekta wartości zadanej temperatury pomieszczenia ma wpływ na nastawy 
ogrzewania i chłodzenia. 
 

 
Na centralce mieszkaniowej można wyświetlić korekty dokonane 
w poszczególnych zadajnikach pomieszczeniowych (patrz strona 43). 

  

 

Korekta wartości zadanej temperatury 
w pomieszczeniu jest wyświetlona 
w postaci paska. 
 
 
 

W przypadku wartości zadanej trybu Prekomfort lub Komfort pasek jest 
wyświetlany także po opuszczeniu funkcji korekty wartości zadanej 
temperatury w pomieszczeniu. 
 

 

Jeżeli w ciągu 4 sekund nie zostanie 
naciśnięty żaden przycisk, zadajnik 
pomieszczeniowy powróci do 
normalnego trybu wyświetlania. 
 
 

 

 
Korekta wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu działa tylko 
dla nastaw trybów Komfort i Prekomfort. 

 

Wyświetlacz 

Cały wyświetlacz 
 

  

 

Podczas uruchamiania przez 2 sekundy 
są wyświetlane wszystkie elementy 
wyświetlacza. Pozwala to sprawdzić, 
czy wyświetlacz nie uległ awarii.  
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Możliwe symbole na wyświetlaczu 
  

 

Wyświetlenie stanu baterii: Jeśli bateria jest wystarczająco 
naładowana, po naciśnięciu przycisku funkcji na chwilę 
wyświetlany jest ten symbol. 

 

Wyświetlenie stanu baterii: Jeśli stan naładowania baterii 
spadnie poniżej pewnego poziomu, symbol ten będzie 
wyświetlany ciągle niezależnie od trybu pracy jednostki. 

 
Aktywny tryb letni 

 
Aktywna funkcja Timer pomieszczenia 

 
Symbol trybu automatycznego. Bieżący poziom pracy 
zgodny z programem czasowym centralki mieszkaniowej. 

 

Symbol trybu ręcznego. Bieżący poziom pracy jest zgodny 
z ustawieniami wprowadzonymi w zadajniku 
pomieszczeniowym. 

 

  
Regulacja według nastawy trybu Komfort. 

 

  
Regulacja według nastawy trybu Prekomfort. 

 

  
Regulacja według nastawy trybu Ekonomiczny. 

 

  
Regulacja według nastawy trybu Ochrona. 

 

Nadrzędne sterowanie przez przez centralkę mieszkaniową: 
Tryb pracy apartamentu inny niż „Automatyczny” (np. 
z powodu aktywnego programu wakacyjnego, nieobecności, 
timera apartamentu lub pracy letniej) 

 

  
Test połączenia, błąd komunikacji, łączenie. 

 
Błąd urządzenia: Zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika, 
błąd komunikacji. 

 

 

Aktywne ograniczenie nastawy dla pomieszczenia (patrz 
strona 46).  

 

Trwa aktualizowanie trybu pracy pomieszczenia. Podczas 
przesyłania/pobierania ustawienia bieżącego/wynikowego 
trybu pracy pomieszczenia wyświetlana jest klepsydra. 

 
°C Jednostka temperatury w pomieszczeniu. 

 
Pasek korekty wskazuje na aktywną korektę nastawy 
temperatury w pomieszczeniu. 
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Komunikaty o błędach 
 

Błędy urządzenia są przesyłane do centralki mieszkaniowej jako komunikaty 
o błędach i są wyświetlane z symbolem błędu. W zadajniku pomieszczeniowym 
błędy urządzenia to przerwy w komunikacji lub zwarcie/ przerwa w obwodzie 
czujnika. 

Symbol błędu znika, gdy nie ma żadnych błędów urządzenia.  
  

 

W przypadku przerwania komunikacji 
z centralką mieszkaniową symbole: 
połączenia i błędu wyświetlane są do 
momentu ponownego nawiązania 
komunikacji. 
 

 

 
W przypadku błędów komunikacji należy sprawdzić zasilanie centralki 
mieszkaniowej. Jeśli zasilanie działa, może być potrzebny powielacz 
sygnału radiowego. 

 

 



 

98 / 118 

Siemens: Synco™ living CE1B2740pl 

Building Technologies Pilot zdalnego sterowania AFK914/C01 10.06.2011 

Pilot zdalnego sterowania 
AFK914/C01 
Obsługa 
 

 

 

  
Wszystkie przyciski obsługowe znajdują się z przodu pilota 
zdalnego sterowania AKF914/C01.  
Pilot komunikuje się z centralką mieszkaniową drogą 
radiową. 
 

   
 
Przyciskowi pilota zdalnego sterowania można przypisać następujące funkcje:  

– Aktywuj (cały monitorowany)/wyłącz nadzór. 
– Uruchom polecenie grupy przełączania. 
– Aktywuj alarm nagłego wypadku. 
– Aktywuj alarm paniki. 
 
Po wciśnięciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaniu go 
przez ponad 0,7 s dioda LED świeci na niebiesko przez maksymalnie 2 s. Do 
centralki mieszkaniowej zostaje wysłany odpowiedni komunikat i zostają 
aktywowane przypisane do przycisku działania. Centralka mieszkaniowa 
zwraca komunikat potwierdzający do pilota zdalnego sterowania. 
Potwierdzenie przyjęcia komunikatu jest optycznie sygnalizowane na pilocie 
zdalnego sterowania. Kolory świecącej diody LED zależą od aktywowanej 
funkcji. 
 

 
Aby komunikat został przesłany z pilota zdalnego sterowania do 
centralki mieszkaniowej, przycisk musi zostać przytrzymany przez 
ponad 0,7 sekundy. Zapobiega to wydaniu niepożądanych poleceń 
wskutek nieumyślnego naciśnięcia przycisku.  

 

 
Przyciski pilota zdalnego sterowania pozostaną nieaktywne aż do 
otrzymania z centralki mieszkaniowej odpowiedzi i zasygnalizowania 
jej optycznie na pilocie (dioda LED). Przez ten czas wszystkie przyciski 
są nieaktywne, to znaczy w przypadku wciśnięcia przycisku nie jest 
uruchamiane żadne działanie. 

 

Brak odpowiedzi z centralki mieszkaniowej: 
Jeśli pilot zdalnego sterowania nie otrzyma potwierdzenia z centralki 
mieszkaniowej w ciągu 2 s (np. z powodu zbyt dużej odległości między 
pilotem a centralką), niebieska dioda LED mignie 3 razy. 
 

Aktywowanie nadzoru (wszystkie okna i drzwi zamknięte): 
Jeśli przycisk nadzoru zostanie wciśnięty, a wszystkie okna i drzwi, które mają 
zostać objęte nadzorem, będą zamknięte, niebieska dioda LED zapali się na 
maks. 2 s, a następnie czerwona dioda zapali się na 2 s. 
 

 
Opóźnienie nadzoru jest pomijane, to znaczy wszystkie drzwi i okna, 
które mają być monitorowane, zostają objęte nadzorem natychmiast. 

 



 

99 / 118 

Siemens: Synco™ living CE1B2740pl 

Building Technologies Pilot zdalnego sterowania AFK914/C01 10.06.2011 

Aktywowanie nadzoru (wszystkie okna i drzwi otwarte): 
W przypadku naciśnięcia przycisku nadzoru, okna i drzwi, które są otwarte a 
mają być monitorowane, zostaną automatycznie wykluczone z nadzoru. 
Najpierw niebieska dioda LED zapali się na maks. 2 s, następnie czerwona 
dioda LED krótko mignie 3 razy. 
 

 
Okno, które w momencie aktywowania nadzoru było otwarte, może 
być otwierane i zamykane dowolną liczbę razy (np. przez wiatr) bez 
wyzwolenia alarmu. 
Drzwi, które w momencie włączania nadzoru były otwarte, mogą 
pozostawać otwarte bez wyzwolenia alarmu. Jednakże natychmiast 
po ich zamknięciu zaczną być one monitorowane. 

 

 
Opóźnienie monitorowania jest pomijane, to znaczy wszystkie drzwi 
i okna zostają objęte nadzorem natychmiast. 

 

Wyłączanie nadzoru:  
Jeśli nadzór zostanie wyłączony, najpierw niebieska dioda LED zapali się na 
maks. 2 s, a następnie zielona dioda LED zapali się na 2 s. 
 

Uruchomienie grupy przełączania/wyzwolenie alarmu paniki i nagłego 
wypadku: 
Po otrzymaniu komunikatu potwierdzającego w przypadku aktywowania 
alarmu nagłego wypadku, paniki lub grupy przełączania niebieska dioda LED 
gaśnie (po maks. 2 s).  
 

Bateria na wyczerpaniu: 
Jeśli stan baterii jest bliski wyczerpania, dioda LED na pilocie zdalnego 
sterowania świeci na żółto, a nie standardowo na niebiesko. 
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Radiowy adapter sieciowy 
Sterowanie urządzeniem KRF960 
(przełączanie) 
 

 

 

 
Funkcje sygnalizowane diodą LED: 

 Dioda LED świeci się: Styk zwarty 
 Dioda LED nie świeci się: Styk rozwarty. 
 
Naciśnięcie przycisku zmienia stan styku na 
przeciwny: 

 Jeśli dioda LED świeci się (styk zwarty), 
naciśnięcie przycisku spowoduje jej zgaśnięcie 
(styk rozwarty). 

 Jeśli dioda LED nie świeci się (styk rozwarty), 
naciśnięcie przycisku spowoduje jej zapalenie 
(styk zwarty). 

 

Sterowanie urządzeniem KRF961 
(ściemnianie) 
 

 

 

 
Funkcje sygnalizowane diodą LED: 

 Dioda LED świeci się: Wyjście aktywne 
 Dioda LED nie świeci się: Wyjście nieaktywne 
 
Naciśnięcie przycisku zmienia stan bieżącego stanu 
wyjścia: 

 Jeśli dioda LED świeci się (wyjście aktywne), 
naciśnięcie przycisku spowoduje jej zgaśnięcie 
(wyjście nieaktywne). 

 Jeśli dioda LED nie świeci się (wyjście 
nieaktywne), naciśnięcie przycisku spowoduje jej 
zapalenie (wyjście 100%). 

 
Przycisk lokalny na adapterze nie umożliwia 
ściemniania światła na wyjściu. 
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Serwisowanie 
Test działania detektora zalania QFP910 
 

Raz do roku należy sprawdzać działanie detektora zalania. W tym celu należy 
zanurzyć w wodzie obie elektrody detektora zalania. 
 

 
 
W zależności od konfiguracji centralki mieszkaniowej zostanie aktywowane 
odpowiednie działanie, np.: 

– Odcinający zawór bezpieczeństwa głównej instalacji wodnej zostanie 
zamknięty => brak wody w całym budynku. 

– Zostanie włączony brzęczyk centralki mieszkaniowej. 
 
Aby umożliwić ponowne otwarcie odcinającego zaworu bezpieczeństwa, 
wyłączenie brzęczyka i usunięcie przyczyny alarmu, , oczekujący alarm musi 
zostać potwierdzony w centralce mieszkaniowej: 

Menu główne > Błędy > Potwierdz błędów: 
 

 
Alarmu nie można potwierdzić tak długo, jak detektor zalania zanurzony 
jest w wodzie, w przeciwnym razie natychmiast uruchomi się on 
ponownie. 

 

Kalibracja czujnika dymu DELTA reflex 
 

Aby uniknąć fałszywych alarmów, raz na miesiąc zalecane jest naciśnięcie 
przycisku testowego na czujniku dymu. Spowoduje to kalibrację czujnika lub 
elementów pomiarowych niezależnie od automatycznej kalibracji czujnika 
dymu po spadku naładowania baterii. 
 

 
W razie fałszywego alarmu, np. jeśli przycisk testowy przez 
zapomnienie nie został wciśnięty, przed naciśnięciem przycisku 
testowego w celu kalibracji należy odczekać co najmniej godzinę 
(1 godzina blokowania kalibracji). 

 

Monitorowanie baterii 
 

Urządzenia zasilane bateryjnie (zadajnik pomieszczeniowy, pomieszczeniowy 
czujnik temperatury, czujnik meteo, siłownik zaworu grzejnikowego, detektor 
zalania, pilot zdalnego sterowania, kontaktron drzwi/okien, czujnik dymu 
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i licznik M-bus) stale monitorują stan naładowania swoich baterii. W sytuacji 
niskiego stanu naładowania baterii do centralki mieszkaniowej przekazywany 
jest komunikat. 

W takim przypadku centralka mieszkaniowa przełącza wyświetlanie ze strony 
głównej na stronę informacyjną „Stan urządzenia”, informując o urządzeniu, 
w którym wyczerpały się baterie (pod warunkiem, że nie występuje poważniejszy 
błąd). Po upływie określonego czasu ponownie wyświetlana jest strona główna 
oraz symbol błędu . 

Wynik automatycznego monitorowania baterii nie jest wyświetlany na 
urządzeniach zasilanych bateryjnie, z wyjątkiem zadajnika pomieszczeniowego, 
pilota zdalnego sterowania, kontaktronu drzwi/okna i czujnika dymu. 
 

Zadajnik pomieszczeniowy QAW910 
 

Zadajnik pomieszczeniowy sygnalizuje, kiedy jego baterie są bliskie 
wyczerpania. 
 

 

Jeśli baterie wyczerpią się w ciągu 
około 3 miesięcy, symbol wyczerpanej 
baterii będzie stale wyświetlany.  

 

Pilot zdalnego sterowania AFK914/C01 
 

Dioda LED pilota zdalnego sterowania sygnalizuje, że wymagane jest 
naładowanie baterii. We wszystkich kombinacjach zapalania się dioda 
zaczyna świecić na żółto zamiast standardowo na niebiesko. 
 

Kontaktron drzwiowy/okienny wave AP260 
 

Jeżeli należy wymienić baterie, dioda LED błyska krótko co 10 sekund. 
 

Czujnik dymu DELTA reflex 
 

Jeśli należy wymienić baterie, dioda LED błyska krótko trzykrotnie co 48 sekund 
i jest emitowany krótki sygnał dźwiękowy. 
 

Ręczne sprawdzanie pojemności baterii 
 

W przypadku pomieszczeniowego czujnika temperatury, czujnika meteo 
i siłownika regulacyjnego do zaworu grzejnikowego stan naładowania baterii 
jest także sprawdzany podczas testu połączenia (patrz strona 107). 

Jeśli podczas testu połączenia zapali się zielona dioda LED urządzenia, bateria 
jest wystarczająco naładowana.  
Jeśli podczas testu połączenia zapali się czerwona dioda LED urządzenia lub 
nie zaświeci się żadna dioda LED, bateria nie jest wystarczająco naładowana. 
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Wymiana baterii 
 

Aby zapewnić bezproblemowe działanie urządzeń zasilanych bateryjnie, 
należy baterie wymieniać, gdy są bliskie rozładowania. 
 

 
Należy unikać całkowitego rozładowania baterii, gdyż mogą wtedy 
wyciekać. Dlatego należy wymieniać baterie od razu, gdy zostanie to 
zasygnalizowane. 

 

 
Jeśli na stronie informacyjnej centralki mieszkaniowej dla licznika 
w obszarze „Stan urządzenia” pokazywane jest niskie naładowanie 
baterii, należy skontaktować się z zarządcą budynku. 
Tylko uprawniony personel może wymieniać baterie licznika. Aby to 
wykonać, często należy wymienić cały licznik. 

 

Zadajnik pomieszczeniowy QAW910, 
pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910,  
czujnik meteo QAC910 i detektor zalania QFP910 
 
 
Należy przygotować 2 nowe baterie 
alkaliczne typu AA (LR6/1,5 V). 

Wyjąć pokrywę komory na baterie. 
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Wyjąć stare baterie. Włożyć nowe baterie. Upewnić się, 
że bieguny są prawidłowo! 
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Założyć pokrywę komory na baterie. Zutylizować stare baterie zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska. 
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Wyświetlacz po wymianie baterii 
 

 

 
Po włożeniu nowych baterii przez 2 
sekundy wyświetlane są wszystkie 
elementy wyświetlacza. Zadajnik 
pomieszczeniowy powraca następnie 
do normalnej pracy. 
 

 

 
Centralka mieszkaniowa uzyskuje informacje o ustawieniach trybu 
pracy pomieszczeń. Aktywne funkcje timera pomieszczenia nie są 
ponownie aktywowane. 

 
Po umieszczeniu nowych baterii naładowanie baterii jest sprawdzane w 
pomieszczeniowym czujniku temperatury QAA910, czujniku meteo QAC910, 
jak również w detektorze zalania QFP910. W tym czasie, jeśli baterie są 
wystarczająco naładowane, zielona dioda LED zapali się na 2 sekundy. 

Po sprawdzeniu baterii urządzenia przechodzą bezpośrednio do pracy w 
trybie normalnym. Dioda LED gaśnie. 
 

Siłownik regulacyjny SSA955 do zaworu 
grzejnikowego 
 
 
Należy przygotować 3 nowe baterie 
alkaliczne typu AA (LR6/1,5 V). 

Nacisnąć zatrzaskiwaną pokrywę… 

 

2707Z22 

2707Z23  
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… i zdjąć pokrywę komory  
na baterie. 

Wyjąć stare baterie. 
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Włożyć nowe baterie. Upewnić się, że 
bieguny są prawidłowo! 

Założyć pokrywę komory na baterie. 
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Zutylizować stare baterie zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska. 
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Po włożeniu nowych baterii nastąpi sprawdzenie poziomu ich naładowania. W 
tym czasie, jeśli baterie są wystarczająco naładowane, zielona dioda LED 
zapali się na 2 sekundy. 

Po teście siłownik zaworu grzejnikowego sprawdza swoje ustawienie (nadrzędny 
lub podrzędny). W przypadku ustawienia go jako nadrzędny czerwona i zielona 
dioda LED migają 3 razy; w przypadku ustawienia go jako podrzędny pozostają 
one zgaszone. Następnie odbywa się automatyczna kalibracja urządzenia. Po 
kalibracji urządzenie przechodzi do normalnego trybu pracy. 
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Pilot zdalnego sterowania AFK914/C01 
 
 
Przygotować nową baterię typu 
CR2032. 

 

 

Odkręcić tylną część pilota zdalnego 
sterowania. 

 

Zdjąć pokrywę tylną. 

 

Wyjąć stare baterie. 

  

Umieścić nową baterię i upewnić się, 
że biegunowość jest poprawna. 

 

Umieścić tylną część obudowy 
z powrotem na swoim miejscu.  

 

Dokręcić śrubę. 

 

Zutylizować starą baterię zgodnie 
z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska. 

+
CR2032

3 V

 
 
Po umieszczeniu nowych baterii należy je przetestować, naciskając przycisk na 
pilocie (np. włączyć światło). Jeśli stopień naładowania baterii jest wystarczający, 
dioda LED na pilocie zdalnego sterowania zapali się na maks. 2 s na niebiesko. 
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Kontaktron drzwi/okien wave AP260 i czujnik dymu  
DELTA reflex 
 

Sposób wymiany baterii opisano w instrukcjach montażu i obsługi czujnika 
dymu DELTA reflex oraz kontaktronu drzwi/okno wave. 
 

Testy połączeń 
 

Aby wyzwolić testy połączeń dla poszczególnych urządzeń, należy krótko 
nacisnąć przycisk funkcji (znajdujący się pod pokrywą przedziału na baterie). 
Teraz należy nacisnąć równocześnie dwa górne przyciski na pilocie zdalnego 
sterowania. 

Każdy pomyślnie zakończony test połączenia jest w centralce mieszkaniowej 
potwierdzany trzema krótkimi sygnałami dźwiękowymi. Ponadto wyświetlane 
jest dodatkowe okno z informacją o wykonanym teście. 

Dodatkowe okno pozostaje wyświetlone do momentu potwierdzenia przyciskiem 
Menu/ok lub Esc albo dopóki nie zostanie zastąpione nowym dodatkowym 
oknem wyświetlonym w wyniku przeprowadzenia kolejnego testu. 

Podczas testów połączeń diody LED na poszczególnych urządzeniach wskazują 
stan naładowania baterii lub, w przypadku powielacza sygnału radiowego, 
napięcia zasilania (patrz strona 102). 
 

 
Testy połączeń można uruchomić na następujących urządzeniach: 
Zadajnik pomieszczeniowy, pomieszczeniowy czujnik temperatury, 
czujnik meteo, powielacz sygnału radiowego, siłownik regulacyjny do 
zaworu grzejnikowego, regulator obiegu grzewczego, regulator 
wielofunkcyjny, adapter rejestrujący, detektor zalania i pilot zdalnego 
sterowania. 
Po teście komunikacji powielacz sygnału radiowego sygnalizuje 
przesyłanie informacji migającą przez 2 godziny pomarańczową diodą 
LED. 
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Przycisk funkcji na zadajniku pomieszczeniowym, 
pomieszczeniowym czujniku temperatury, czujniku 
meteo, powielaczu sygnału radiowego, detektorze 
zalania i siłowniku regulacyjnym do zaworu 
grzejnikowego 
 
 
Zadajnik 
pomieszczeniowy 
QAW910 

Siłownik SSA955 do 
zaworu grzejnikowego 

Pomieszczeniowy 
czujnik temperatury 
QAA910,  
czujnik meteo QAC910, 
powielacz sygnału 
radiowego ERF910, 
detektor zalania QFP910
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F = przycisk funkcji 

LED = dioda LED 

 

Przycisk funkcji na regulatorach obiegu grzewczego 
RRV912/RRV918, regulatorze wielofunkcyjnym 
RRV934 i adapterze rejestrującym WRI982 
 

Test połączeń regulatora obiegu grzewczego/regulatora wielofunkcyjnego/ 
adaptera rejestrującego jest wykonywany dla każdego kanału. W przypadku 
regulatora wielofunkcyjnego test może być przeprowadzany również dla grupy 
kanałów. Aby wybrać kanał, dla którego połączenie ma zostać sprawdzone, 
należy użyć przycisku wyboru kanału. Dioda LED wybranego kanału zacznie 
migać. Teraz należy krótko nacisnąć przycisk funkcji. 
 
Np. w przypadku regulatora obiegu grzewczego RRV912: 

   
 LED = dioda LED 

 F = przycisk funkcji 

 CH = przycisk wyboru kanału 
 

LED 

F 

CH 
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Test połączenia dla pilota zdalnego sterowania 
AFK914/C01 
 

 

 

 
Równocześnie naciśnij górne dwa przyciski 1 
i 2 na pilocie. Przestań je naciskać 
natychmiast po zaświeceniu się diody LED. 
 

 
 
 
 

     
 

Konserwacja i czyszczenie 
 

Do czyszczenia centralki mieszkaniowej należy używać miękkiej szmatki 
delikatnie zwilżonej wodą. Nie wolno używać alkoholu. 
 

 

Utylizacja 
 

 

 
Centralkę mieszkaniową oraz powiązane z nią urządzenia należy 
utylizować jako odpady elektroniczne zgodnie z dyrektywą UE 
2002/96/EEC (WEEE). Nie wyrzucać ich razem z odpadami 
komunalnymi. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów dotyczących właściwego usuwania odpadów. Należy 
przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych. Rozładowane 
baterie należy usuwać zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska. 

 

 
 

1 2
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