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) Frostschutzwächter QAF21
QAF21 frost protection monitor
thermostat antigel QAF21

< Stellantrieb SK...62UA
SK...UA actuator
servomoteur SK...62UA

. Betriebsrelais / Ventilatorschütze
   (Steuerung nicht berücksichtigt)
Operating relay / fan contactor
   (disregard control)
relais de fonctionnement /
   disjoncteur de ventilateur
   (commande non prise en compte)

+ Signalisierung der Frostgefahr
Signal danger of frost
signalisation du risque de gel
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1 Regler
Controller
régulateur

% Frostschutzfühler
Frost protection sensor
sonde antigel

) Frostschutzwächter QAF61
QAF61 frost protection monitor
thermostat antigel QAF61

< Stellantrieb SK...62UA
SK...62UA actuator
servomoteur SK...62UA

. Betriebsrelais / Ventilatorschütze
   (Steuerung nicht berücksichtigt)
Operating relay / fan contactor
   (disregard control)
relais de fonctionnement /
   disjoncteur de ventilateur
   (commande non prise en compte)

+ Signalisierung der Frostgefahr
Signal danger of frost
signalisation du risque de gel
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